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Hoofdstuk   9

Hoofdstuk   11

Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13

 Hoofdstuk 14

Hoofdstuk 15

Hoofdstuk 16

FUNCTIES

AFLEZEN
HANDMATIG TEST
ALARMINSTELLING
HANDTERMINAL
COMMUNICATIE
SERVICENIVEAU

*HANDMATIG TEST*
TEMPERATUUR
VENTILATOREN
WARMTEWISSELAAR

NAWARMTE
IN-/UITGANGEN
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT

*AFLEZEN*
TEMPERATUUR
VENTILATOREN
WARMTEWISSELAAR

REGELSIGNALEN
IN-/UITGANGEN
IQnomic Plus
BEDRIJFSTIJD
PROGRAMMAVERSIES

*ALARMINSTELLING*
BRANDALARM
EXTERN ALARM
ALARMGRENZEN

ALARMPRIORITEIT

*HANDTERMINAL INST*
LANGUAGE/TAAL
STROOMEENHEID
MIN/MAX INSTELLING

BASINSTELLING

*COMMUNICATIE*
EIA-485
ETHERNET

*SERVICENIVEAU*
CODE: _ _ _ _

INSTALLATIE

7 INSTALLATIENIVEAU

7.1 Menuoverzicht

*FUNCTIES*
TEMPERATUUR
STROOM/DRUCK
BEDRIJF

FILTER
WARMTE
KOELEN
IN-/UITGANGEN 
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT

Hoofdstuk   10
Automatische functies

*INSTALLATIE*
CODE: _ _ _ _

Code = 1111

Belangrijk! De indeling van menu’s ver-
schilt per type luchtbehandelingsunit en de 
geselecteerde functies.
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INSTALLATIE

FUNCTIES

*FUNCTIES*
TEMPERATUUR
STROOM/DRUCK
FILTER

BEDRIJF
WARMTE
KOELEN
IN-/UITGANGEN 
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT

8  FUNCTIES

8.1 Temperatuur
De basisfuncties worden ingesteld bij INSTALLA-
TIENIVEAU en de waarden worden afgelezen bij 
GEBRUIKERSNIVEAU.

Let op! Schakel het aggregaat bij grote wijzigingen van 
de temperatuurinstellingen bij voorkeur eerst uit, voordat 
de instellingen worden gewijzigd.

8.2 Temperatuurregeling
Kies UGI-regeling, Inlaatluchtregeling of Uitlaatluchtrege-
ling. Kies als UGI-regeling wordt gekozen uit 1 of 2.

Regelsequentie voor UGI-regeling en Inlaatluchtregeling:

1.  De effectiviteit van de temperatuur van de warmte-uit-
wisselaar op de unit wordt op max. warmteterugwin-
ning geactiveerd.

2.  Vervolgens begint de nawarmtebatterij, mits geïnstal-
leerd, vermogen af te geven.

3.  Als geen nawarmtebatterij is geïnstalleerd of als het 
vermogen van de nawarmtebatterij niet voldoende is, 
wordt de inlaatluchtstroom automatisch en traploos 
omlaag bijgesteld. 

Er kan een neutrale zone worden ingesteld, die een lagere 
gewenste temperatuurwaarde van de inlaatlucht toestaat, 
voordat omlaag bijstellen wordt geactiveerd. Zie 8.3.4.

Als de inlaatluchtstroom omlaag wordt bijgesteld, krijgt de 
warmte-uitwisselaar een “overschot” aan warme uit-
laatlucht zodat de gewenste inlaatluchttemperatuur kan 
worden gehandhaafd.

In de ruimte heerst bij deze manier van omlaag bijstellen 
een onderdruk, wat betekent dat buitenlucht binnenkomt 
via openingen bij onder meer deuren en ramen. Deze 
buitenlucht wordt opgewarmd met het normale verwar-
mingssysteem in de ruimte. 

Bij het omlaag bijstellen wordt de huidige ingestelde 
stroom (hoge snelheid of lage snelheid) bijgesteld tot de 
helft van deze stroom. Het omlaag bijstellen wordt ook 
beperkt door de min. stroom van het aggregaat. Als de 
ingestelde stroom voor lage snelheid nabij de min. stroom 
komt, wordt het effect van het omlaag bijstellen gering.

Regelsequentie voor Uitlaatluchtregeling:

1.  De effectiviteit van de temperatuur van de warmte-uit-
wisselaar op de unit wordt op max. warmteterugwin-
ning geactiveerd.

2.  Vervolgens begint de nawarmtebatterij, mits geïnstal-
leerd, vermogen af te geven.

Belangrijk! De indeling van 
menu’s verschilt per type 
luchtbehandelingsunit en de 
geselecteerde functies. 

* TEMPERATUUR *
TEMPERATUUR REG.
BUITENCOMPENSATIE
ZOMERNACHTKOELEN

PER. NACHTWARMTE
MORNING BOOST
WENSWAARDEVERSCH.
EXT. SENSOR
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De fabrieksinstelling betekent:

Bij een uitlaatluchttemperatuur < 20 °C (knikpunt) wordt 
de wenswaarde voor de inlaatluchttemperatuur automa-
tisch omlaag bijgesteld, zodat deze 2 °C (UL-/IL-verschil) 
lager is.

Als de retourtemperatuur boven 20°C ligt, volgt het instel-
punt van de toevoertemperatuur de grafiek overeenkom-
stig Stap 1.

Stap 1

Stap 2
Knikpunt

UL-/
IL-

ve
rsc

hil
Stap 3

Stap 4

UGI-regeling 1
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8.2.1.1 UGI-regeling

Met de UGI-regeling wordt de uitlaatluchtgerelateerde 
regeling van de inlaatlucht bedoeld. Dit betekent dat de 
temperatuur van de inlaatlucht wordt geregeld in relatie 
tot de temperatuur van de uitlaatlucht.

De inlaatluchttemperatuur wordt normaal gesproken zo 
geregeld dat deze een paar graden lager is dan de uit-
laatluchttemperatuur. Op die manier wordt de warmte-
uitwisselaar optimaal gebruikt, wat een zeer economisch 
gebruik betekent. De UGI-regeling is geschikt voor ruimtes 
met een warmteoverschot (door o.a. machines, verlichting 
of mensen) en met inlaatluchteenheden die geschikt zijn 
voor lucht met een lagere dan de gewenste temperatuur.

UGI-REGELING 1
Een af fabriek ingestelde curve regelt de verhouding tus-
sen in- en uitlaatluchttemperatuur.

Zie diagram rechts.

De stappen, het knikpunt en het UL-/IL-verschil kunnen 
worden gewijzigd in GEBRUIKERSNIVEAU onder TEMPE-
RATUUR/INSTELLING.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Stap 1 - 4 1
Knikpunt 15-23 °C 20 °C
(betreft uitlaatluchttemperatuur)

UL-/IL-verschil 1-5 °C 2 °C

Het instelgebied voor Knikpunt en UL-/IL-verschil wordt 
beperkt door de Min. en Max. instellingen in INSTALLATI-
ENIVEAU onder HANDTERMINAL.

UGI-REGELING 2
Wordt gebruikt als speciale behoeften en omstandigheden 
ertoe leiden dat de af fabriek ingestelde curve in UGI-
regeling 1 niet het gewenste resultaat geven. Afhankelijk 
van de uitgevoerde instellingen kan installatie van een 
nawarmtebatterij vereist zijn.

Een individueel aangepaste curve regelt de verhouding 
tussen in- en uitlaatluchttemperatuur.

Zie diagram rechts.

Bij GEBRUIKERSNIVEAU onder TEMPERATUUR/INSTELLING 
zijn de volgende instelmogelijkheden:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Uitlaatluchttemperatuur
X1 10-38 °C 15 °C
X2 11-39 °C 20 °C
X3 12-40 °C 22 °C
Wenswaarde inlaatluchttemp.
Y1 10-40 °C 20 °C
Y2 10-40 °C 18 °C
Y3   10-40 °C 14 °C

De functies verschuiving wenswaarde en zomernacht-koe-
len kunnen ook ingestelde temperaturen beïnvloeden.

X = Uitlaatluchttemperatuur °C
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De af fabriek ingestelde knikpunten betekenen het volgende:

Bij een uitlaatluchttemperatuur < 15 °C (X1) is de ge-
wenste temperatuurwaarde voor de inlaatlucht constant 
20 °C (Y1).

Bij een uitlaatluchttemperatuur van 20 °C (X2) is de ge-
wenste temperatuurwaarde voor de inlaatlucht 18 °C 
(Y2).

Bij een uitlaatluchttemperatuur > 22 °C (X3) is de ge-
wenste temperatuurwaarde voor de inlaatlucht constant 
14 °C (Y3).

UGI-regeling 2
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8.2.1.2 Inlaatluchtregeling

Met de inlaatluchtregeling wordt een constante inlaat-
luchttemperatuur gehandhaafd, ongeacht de belasting 
van de ruimte.

Deze regeling kan worden gebruikt als belasting en tem-
peratuur van de ruimte voorspelbaar zijn. Vaak is de instal-
latie van een nawarmtebatterij en eventueel een koelbat-
terij vereist.

Bij GEBRUIKERSNIVEAU onder TEMPERATUUR/INSTELLING 
zijn de volgende instelmogelijkheden:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Wenswaarde inlaatluchttemp. 15-40 °C 21,5 °C

Het instelgebied van de wenswaarde wordt beperkt door 
de Min. en Max. instellingen bij INSTALLATIENIVEAU onder 
HANDTERMINAL.

8.2.1.3 Uitlaatluchtregeling

Met de uitlaatluchtregeling wordt een constante tempera-
tuur gehandhaafd in het uitlaatluchtkanaal (ruimte), door 
het regelen van de inlaatluchttemperatuur.

Voor een gelijkmatige temperatuur in de ruimtes, ong-
eacht belasting en type regeling, moeten een nawarmte-
batterij en evt. een koelbatterij zijn geïnstalleerd.

De retourtemperatuur wordt gemeten met de tempera-
tuursensor binnen in de COMPACT-unit. 

Als deze interne temperatuursensor geen adequate repre-
sentatieve retourtemperatuurmetingen geeft, kunt u een 
externe kamertemperatuursensor installeren en verbinden 
met de aansluiting op de regeling die met 'Interne bus-1' 
is aangeduid. 

Bij GEBRUIKERSNIVEAU onder TEMPERATUUR/INSTELLING 
zijn de volgende instelmogelijkheden:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Wenswaarde uitlaatlucht-/ 
kamertemp. 15-40 °C 21,5 °C
Min. inlaatluchttemperatuur 13-18 °C 15 °C
Max. inlaatluchttemperatuur 25-45 °C 28 °C

Het instelgebied van de verschillende waarden wordt 
beperkt door de Min. en Max. instellingen bij INSTALLATI-
ENIVEAU onder HANDTERMINAL.
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8.2.2 Buitencompensatie

Temperatuur
Buitencompensatie kan worden geactiveerd als de ruimtes 
buitengewoon veel worden beïnvloed door warmte en 
kou, bijv. via grote ramen.

Bij inlaatluchtregeling wordt de wenswaarde gecompen-
seerd voor de inlaatluchttemperatuur en bij uitlaatlucht-
regeling wordt de wenswaarde gecompenseerd voor de 
uitlaatluchttemperatuur. Bij UGI-regeling heeft de functie 
geen invloed.

De ingestelde gewenste temperatuurwaarde wordt 
beïnvloed als de buitentemperatuur onder de ingestelde 
waarde voor knikpunt X2 (wintercompensatie) en boven 
de ingestelde waarde voor knikpunt X3 (zomercompensa-
tie) komt.

Zie diagram rechts.

Negatieve zomercompensatie kan worden ingesteld. 

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Wintercompensatie
Temperatuurverschuiving Y1 +0  –  +20 °C +3 °C
Knikpunt X1 -30  –  -10 °C -20 °C
Knikpunt X2 -10  –  +15 °C +10 °C

Zomercompensatie
Knikpunt X3 +15  –  +25 °C +25 °C
Knikpunt X4 +25  –  +40 °C +40 °C
Temperatuurverschuiving Y2 -10  –  +20 °C +2 °C

X = Buitentemperatuur °C
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De af fabriek ingestelde wintercompensatie betekent het 
volgende:

Buitentemperatuur +10 °C (Knikpunt X2): het compen-
seren start en geschiedt geleidelijk tussen 0-3 °C tot een 
buitentemperatuur van -20 °C.

Buitentemperatuur -20 °C (Knikpunt X1): constant com-
penseren geschiedt met 3 °C (temperatuurverschuiving Y1).

De af fabriek ingestelde zomercompensatie betekent het 
volgende:

Buitentemperatuur +25 °C (Knikpunt X3): het compen-
seren start en geschiedt geleidelijk tussen 0-2 °C tot een 
buitentemperatuur van +40 °C.

Buitentemperatuur +40 °C (Knikpunt X4): constant com-
penseren geschiedt met 2 °C (temperatuurverschuiving Y2).

X1Y1

X2 X3

X4 Y2

Buitencompensatie

* TEMPERATUUR *
TEMPERATUUR REG.
BUITENCOMPENSATIE
ZOMERNACHTKOELEN

PER. NACHTWARMTE
MORNING BOOST
WENSWAARDEVERSCH.
EXT. SENSOR
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8.2.3 Zomernachtkoelen

De lagere nachttemperatuur wordt gebruikt voor het 
koelen van de structuur van het pand. Op die manier 
vermindert de koelbehoefte de eerste uren van de dag. Als 
een koelaggregaat is geplaatst, wordt hierop bespaard. 
Als geen koelaggregaat is geplaatst, wordt toch een zeker 
koelend effect verkregen.

Als de functie is geactiveerd, draait het aggregaat op hoge 
snelheid met een inlaatluchtwaarde van 10 °C vanaf de 
ingestelde tijd, totdat aan de stopvoorwaarden is voldaan.

Startvoorwaarden voor zomernachtkoelen op ingestelde tijd:

• De uitlaatluchttemperatuur moet hoger zijn dan de 
ingestelde waarde. 

• De uitlaatlucht moet minimaal 2 °C warmer zijn dan de 
buitenlucht.

• De buitentemperatuur moet hoger zijn dan de ingest-
elde waarde.

• Er is geen warmtebehoefte tussen 12.00 en 23.00 uur.

• Het aggregaat mag niet op hoge snelheid draaien of via 
een externe of handmatige stop op de handterminal 
zijn gestopt.

Stopvoorwaarden voor zomernachtkoelen:

• Uitlaatluchttemperatuur moet lager zijn dan de ingest-
elde waarde.

• De buitentemperatuur daalt onder de ingestelde waar-
de.

• De schakelklok of externe ingang vraagt om hoge snelheid.

• De afvoerlucht is minder dan 1 °C warmer dan de bui-
tenlucht.

De functie start een keer per ingestelde tijdsperiode.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Uitlaatluchttemp. voor start 17 - 27 °C 22 °C
Uitlaatluchttemp. voor stop 12 - 22 °C 16 °C
Buitentemp. voor stop 5 - 15 °C 10 °C
Wenswaarde inlaatlucht 10 - 20 °C 10 °C
Bedrijfstijd 00:00-00:00 23:00-06:00

* TEMPERATUUR *
TEMPERATUUR REG.
BUITENCOMPENSATIE
ZOMERNACHTKOELEN

PER. NACHTWARMTE
MORNING BOOST
WENSWAARDEVERSCH.
EXT. SENSOR
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8.2.4 Intermitterende nachtwarmte

Het aggregaat wordt gebruikt voor het verwarmen van 
de ruimtes, als dit normaal gesproken is gestopt door de 
schakelklok.

Voor deze functie is vereist dat een externe kamersensor is 
aangesloten en dat de luchtbehandelingsunit is voorzien 
van een luchtverwarming voor het naverwarmen van de 
lucht. Verbind de TBLZ-1-24-2 kamersensor via de gelever-
de modulaire kabel met een optionele aansluiting met de 
aanduiding 'Interne BUS 1'. De capaciteit van de functie is 
het meest optimaal als de COMPACT is voorzien van een 
recirculatieklep (niet door Swegon geleverd) en een afsluit-
klep voor buitenlucht en afvoerlucht.

Als de functie is geactiveerd, registreert het aggregaat 
wanneer de temperatuur in de kamer onder de ingestelde 
starttemperatuur daalt. Het aggregaat start met de inges-
telde stroom en wenswaarde voor de inlaatluchttempera-
tuur.

De uitlaatluchtstroom kan worden ingesteld op 0 als de 
uitlaatluchtventilator niet mag worden geactiveerd.

De klepuitgang kan op 0 worden gezet. Dat betekent 
dat de aangesloten klep (bijv. de afsluitklep voor de bui-
tenlucht of afvoerlucht) niet wordt beïnvloed. Normaal 
gesproken zijn deze kleppen gesloten als het aggregaat is 
gestopt. De kleppen blijven dus gesloten. 

De klep in de luchtrecirculatiesectie (indien inbegrepen) 
wordt tegelijkertijd geopen

Onderbroken nachtverwarming heeft geen invloed op 
een eventuele extra temperatuurzone (Xzone), die wordt 
geregeld volgens het normale instelpunt als onderbroken 
nachtverwarming actief is.

Voorwaarden voor het starten van intermitterende  
nachtwarmte:

• Het aggregaat moet zich in tijdkanaal/schakelklok stop 
bevinden.

• De kamertemperatuur moet lager zijn dan de ingest-
elde starttemperatuur.

Voorwaarden voor het stoppen van intermitterende  
nachtwarmte:

• Hoge snelheid of externe/handmatige stop wordt geac-
tiveerd.

• De kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde stop-
temperatuur.

• Het alarm met ingestelde stopprioriteit wordt geactiveerd.

 (Indien nodig blijft het nakoelen van de elektrische bat-
terij echter geactiveerd, zelfs als aan de overige stopvo-
orwaarden is voldaan.)

Intermitterende nachtwarmte met recirculatiedeel:

Als de uitlaatluchtstroom is ingesteld op 0 en de klepuit-
gang niet is geactiveerd, gebeurt het volgende:

als aan de startvoorwaarden is voldaan, blijven de afsluit-
klep voor buitenlucht en afvoerlucht gesloten. De klep in 
het recirculatiedeel wordt geopend. De uitlaatluchtventila-
tor staat stil.

De inlaatluchtventilator draait volgens de ingestelde in-
laatluchtstroom en de nawarmtebatterij werkt volgens de 
ingestelde wenswaarde voor de inlaatluchttemperatuur 
totdat aan de stopvoorwaarden is voldaan.

UITLAATLUCHT

INLAATLUCHT

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Kamertemp. voor start 5 - 25 °C  16 °C
Kamertemp. voor stop 5 - 25 °C 18 °C
Wenswaarde inlaatluchttemp. 10 - 40 °C 28 °C
Inlaatluchtstroom *) m3/s/Pa **) m3/s/Pa
Uitlaatluchtstroom *) m3/s/Pa 0 m3/s/Pa
Klepuitgang 0=niet geact. 0
 1= geact.

*) Het instelgebied is gelijk aan de min./max. instelling van het 
aggregaat.
**) Volgens de instelling voor lage snelheid bij GEBRUIKERSNI-
VEAU onder STROOM/DRUK. 

* TEMPERATUUR *
TEMPERATUUR REG.
BUITENCOMPENSATIE
ZOMERNACHTKOELEN

PER. NACHTWARMTE
MORNING BOOST
WENSWAARDEVERSCH.
EXT. SENSOR
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8.2.5 Morning BOOST

Het aggregaat wordt gebruikt voor het verwarmen van ru-
imtes op een ingestelde tijd vóórdat de schakelklok wordt 
geactiveerd.
De functie wordt gebruikt als een recirculatiedeel is 
geïnstalleerd.
Het aggregaat start voortijdig op en gebruikt dezelfde 
bedrijfs- en temperatuurinstellingen als bij de normale 
starttijd.
De uitlaatluchtstroom kan worden ingesteld op 0 als de 
uitlaatluchtventilator niet mag worden geactiveerd.
De klepuitgang kan worden ingesteld op niet-actief. Dat 
betekent dat aangesloten kleppen (bijv. de afsluitklep 
voor buitenlucht en afvoerlucht) niet worden beïnvloed. 
Normaal gesproken zijn deze kleppen gesloten als het 
aggregaat is gestopt. De kleppen blijven dus gesloten. De 
klep in de luchtrecirculatiesectie (indien inbegrepen) wordt 
tegelijkertijd geopend.
Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Tijd voor start vóór gewone
starttijd volgens schakelklok uren:minuten 00:00
Klepuitgang Niet actief/actief Niet actief
Uitlaatluchtventilator Niet actief/actief Niet actief 
SA/Ruimtetemp. 10 - 30 °C 22 °C 
SA-min 8 - 20 °C 15 °C  
SA-max 16 - 50 °C 28 °C

* TEMPERATUUR *
TEMPERATUUR REG.
BUITENCOMPENSATIE
ZOMERNACHTKOELEN

PER. NACHTWARMTE
MORNING BOOST
WENSWAARDEVERSCH.
EXT. SENSOR

* TEMPERATUUR *
TEMPERATUUR REG.
BUITENCOMPENSATIE
ZOMERNACHTKOELEN

PER. NACHTWARMTE
MORNING BOOST
WENSWAARDEVERSCH.
EXT. SENSOR

8.2.6 Verschuiving wenswaarde
Wordt gebruikt om de gewenste temperatuurwaarde voor de in- 
en uitlaatlucht te wijzigen via een extern signaal 0-10 V DC (plint 
35 (-), 37 (+) van de regeleenheid). Zo kan o.a. met een externe 
klok of potentiometer de temperatuur op bepaalde tijden in een 
etmaal worden verhoogd of verlaagd.

De wenswaarde kan ±5 °C worden beïnvloed.

Bij de inlaatluchtregeling verschuift de wenswaarde voor de 
inlaatluchttemperatuur en bij de uitlaatluchtregeling verschuift 
de wenswaarde voor de uitlaatluchttemperatuur.

Bij UGI-regeling 1 wordt het verschil tussen uit- en inlaatlucht 
beïnvloed. Het verschil kan niet kleiner zijn dan 0 °C. Het verschil 
neemt af bij een toenemend insignaal.

Bij UGI-regeling 2 verschuift de wenswaarde voor de inlaatlucht.

Bij activering van de functie verschuift de wenswaarde volgens 
het diagram rechts.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Verschuiving wenswaarde Niet actief/aktief Niet actief
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Regelsignaal V DC

De wenswaardeverschuiving betekent:
Regelsignaal 0 V DC: Wenswaarde neemt af met 5 °C. 
Regelsignaal 5 V DC: Niet-veranderde wenswaarde. 
Regelsignaal 10 V DC: Wenswaarde neemt toe met 5 °C. 
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8.2.7 Externe temperatuursensors

De Iqnomic-regeling is geschikt voor de bedrading van een 
externe kamersensor en/of externe buitenluchtsensor. De 
sensor kan worden gebruikt wanneer de interne sensor 
van de unit geen representatieve waarden levert.
Met Externe retourlucht/ruimte kan de retourtemperatuur 
in een grotere ruimte worden gemeten in plaats van de 
temperatuur binnen de luchtbehandelingsunit. 
Met Extern buiten wordt buiten de temperatuur van de 
buitenlucht gemeten in plaats van de temperatuur binnen 
de luchtbehandelingsunit.
Verbind de  sensor TBLZ-1-24-2 via de geleverde modulai-
re kabel met een optionele aansluiting met de aanduiding 
‘Interne BUS 1’.
Sensor TBLZ-1-24-2 kan zowel als ruimtesensor als bui-
tenluchtsensor worden gebruikt. Deze moeten daarom 
worden geadresseerd naar functie door middel van de 
functieschakelaar op de sensor. De functieschakelaar moet 
in Stand 1 staan als de sensor als ruimtesensor wordt 
gebruikt en in Stand 2 als de sensor als buitenluchtsensor 
wordt gebruikt.
Als de sensor TBLZ-1-24-2 buiten wordt geïnstalleerd, 
moet deze binnen een luchtdichte behuizing worden 
gemonteerd.
Als alternatief kan een temperatuurmeting worden ge-
communiceerd naar de luchtbehandeling via communica-
tie van bijvoorbeeld een hoofdsysteem.
De alarminstelling geeft aan hoelang het alarm wordt 
vertraagd als de communicatie wordt verbroken.

Instellingen:

Waarde Instel-
gebied

Fabrieks-
instelling

Externe retourlucht/ruimte Inactief//IQnomic 
communicatie

Inactief

Extern buiten Inactief//IQnomic 
communicatie

Inactief

Alarmmeldingen 0 - 9990 min. 5 min.

* TEMPERATUUR *
TEMPERATUUR REG.
BUITENCOMPENSATIE
ZOMERNACHTKOELEN

PER. NACHTWARMTE
MORNING BOOST
WENSWAARDEVERSCH.
EXT. SENSOR
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8.3 Stroom/Druk
De basisfuncties worden ingesteld bij INSTALLA-
TIENIVEAU en de waarden worden afgelezen bij 
GEBRUIKERSNIVEAU.

8.3.1 Ventilatorregeling

De regelwijze van de inlaatluchtventilator resp. uitlaat-
luchtventilator wordt individueel gekozen.

8.3.1.1 Stroomregeling

Met de stroomregeling wordt bedoeld, dat het aggregaat 
constant een ingestelde stroom houdt. Het ventilatorto-
erental wordt automatisch geregeld, zodat de luchtstroom 
correct is, ook als het filter verstopt raakt, de luchteenheid 
is verstopt enz.

Een constante luchtstroom is gunstig, aangezien de 
luchtstroom altijd vanaf het begin wordt ingesteld.

Men moet echter wel alert zijn op zaken die een eventuele 
verhoogde drukval in het ventilatiesysteem kunnen bete-
kenen, zoals geblokkeerde eenheden en vervuilde filters, 
wat automatisch tot een hoger ventilatortoerental leidt. 
Dit betekent op zijn beurt weer een hoger energieverbruik 
en kan ook tot overlast leiden in de vorm van geluid.

8.3.1.2 Drukregeling

De luchtstroom wordt automatisch gevarieerd met het oog 
op een constante kanaaldruk. Deze regelwijze wordt om die 
reden ook wel VAV-regeling genoemd (Variable Air Volume).

De drukregeling wordt gebruikt als bijv. de klepfuncties de 
luchthoeveelheid in delen van het ventilatiesysteem verhogen.

De kanaaldruk wordt gemeten door een externe druksen-
sor in het kanaal, die is aangesloten op de BUS-commu-
nicatie met de regeleenheid. De gewenste wenswaarde 
(apart voor lage en hoge snelheid) wordt ingesteld in Pa.

De functie kan worden beperkt, zodat het ventilatorto-
erental de ingestelde max. waarde niet overschrijdt.

8.3.1.3 Bediening bij behoefte

De vraag naar luchtvolume wordt geregeld via een 0-10 V 
ingangssignaal van een externe sensor, zoals een kooldi-
oxidesensor die is verbonden met klemmen 35(-) en 37(+) 
van de regeling. 

De gewenste wenswaarde (apart voor lage en hoge snel-
heid) wordt ingesteld als percentage van het inkomend 
signaal.

De functie kan worden beperkt, zodat de stroom niet hoger 
of lager wordt dan de ingestelde max. resp. min. waarden.

8.3.1.4 Afhankelijke bediening

De stroom wordt continu afgesteld op dezelfde waarde 
als die van de andere ventilatoren. Als een ventilator een 
drukregeling heeft of bij behoefte wordt bediend, kan de 
andere afhankelijk van dezelfde stroom worden bediend.

De afhankelijke ventilator kan worden beperkt als de maxi-
male stroom ervan wordt ingesteld op een lagere waarde.

Instellingen:

Waarde  Instelling 
Ventilatorregeling (IL/UL) Stroomregeling
 Drukregeling
 Bediening bij behoefte
 Afhankelijke bediening

Het is niet mogelijk beide ventilatoren afhankelijk te bedie-
nen. Als hier per ongeluk toch voor wordt gekozen, wordt 
de uitlaatluchtventilator gedwongen de stroom te regelen.

* STROOM/DRUCK *
IL VENTILATORREG.
UL VENTILATORREG.
CLEAN AIR CONTROL

BUITENCOMPENSATIE
OMLAAG BIJSTELLEN
AFHANKELIJKE BEDIENING

* STROOM/DRUCK *
IL VENTILATORREG.
UL VENTILATORREG.
CLEAN AIR CONTROL

BUITENCOMPENSATIE
OMLAAG BIJSTELLEN
AFHANKELIJKE BEDIENING
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8.3.1.5 Clean Air Control

De Clean Air Control-lfunctie wordt gebruikt in ventilatie-
systemen waarbij de luchtstroom moet worden geregeld 
in overeenstemming met de hoeveelheid emissies/onzui-
verheden in de ruimtelucht.

Het accessoire VOC-sensor (Volatile Organic Compounds) 
TBLZ-1-60-1-1 of TBLZ-1-60-2-2 is vereist. De VOC-sensor 
meet het gehalte aan emissies/verontreinigingen in % 
VOC. Zie de aparte installatie-instructies voor elke VOC-
sensor.

Als een in de ruimte aanwezige persoon CO2 afscheidt, 
ontstaat een proportionele hoeveelheid voor de VOC-sen-
sor meetbare emissies/onzuiverheden. Zie de grafiek voor 
een ruwe vertaling van % VOC naar CO2-gehalte.

Wanneer de luchtbehandelingsunit voor de eerste keer 
wordt gestart, vindt initialisatie van de analoge VOC-
sensor TBLZ-1-60-1-1 (onderdeelnr. 328964-01) plaats. 
Tijdens deze initialisatie zorgt de VOC-sensor voor een 
vast signaal van ongeveer 50% VOC gedurende 6 uur. De 
overige VOC-sensoren zijn in de fabriek geïnitialiseerd. Als 
de unit later wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ing-
eschakeld, wordt de sensor opnieuw geïnitialiseerd maar 
dan gedurende slechts 15 minuten (vooropgesteld dat de 
initialisatie bij de eerste inschakeling niet werd onderbro-
ken).

Als de VOC-sensor gehaltes aan emissies/onzuiverheden 
meet onder de vooraf ingestelde waarde, zijn de toevoer- 
en retourluchthoeveelheden gelijk aan de vooraf ingest-
elde minimumhoeveelheden. Als de VOC-sensor daaren-
tegen gehaltes aan emissies/onzuiverheden meet boven 
de vooraf ingestelde waarde, worden de toevoer- en 
retourluchthoeveelheden variabel vergroot tot de vooraf 
ingestelde of maximumwaarde is bereikt.

Als de Clean Air-regelfunctie wordt geactiveerd, worden 
de regelmodi van de ventilator automatisch geselecteerd 
(retourventilator vraaggeregeld, toevoerventilator volg-
geregeld). Later kunnen ze alleen worden afgelezen onder 
Functies in het menu.

Instellingen:

Waarde  Instel-  Fabrieks-
 bereik  instelling 
Clean Air Control  Inactief/Actief  Inactief 
VOC-sensor Analoog/Bus*** Bus
VOC lage snelheid  10 - 90 %  50 % 
VOC hoge snelheid  10-90 %  30 % 
Min. hoeveelheid  * m3/s  0,08 m3/s 
Max. hoeveelheid  * m3/s  0,2/0,3 m3/s** 

* ) Het instelbereik is gelijk aan de min./max.-instelling van de 
luchtbehandelingsunit.
** Type 02 = 0,2 m3/s, Type 03 = 0,3 m3/s 
*** Analoog = TBLZ-1-60-1-1. Bus = TBLZ-1-60-2-2.

1000

1500

2000

400
10 20 30 40 50 60 70 80 90

% VOC

C
O

2-
g

eh
al

te
, p

p
m

Voorbeeld:

800 ppm komt overeen met ca. 30% VOC.

Bij andere emissies/onzuiverheden in de lucht zoals kook-
luchtjes, sigarettenrook etc. stijgt het VOC-gehalte in 
verhouding tot het CO2-gehalte.

* STROOM/DRUCK *
IL VENTILATORREG.
UL VENTILATORREG.
CLEAN AIR CONTROL

BUITENCOMPENSATIE
OMLAAG BIJSTELLEN
AFHANKELIJKE BEDIENING
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8.3.2 Buitencompensatie

Luchtstroom
Buitencompensatie van de luchtstroom kan worden geac-
tiveerd als de luchtstroom ’s winters moet worden geredu-
ceerd.

In Stroomregeling wordt de huidige luchtstroom geredu-
ceerd. In Drukregeling wordt de actuele wenswaarde van 
de druk gereduceerd. De functie heeft geen invloed op 
het naar behoefte bedienen van de luchtstroom.

De luchtstroom wordt verkleind als percentage van de 
actuele luchtstroom/druk.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Y1, max. reductieverkleining 0-50% 30 %
X1, knikpunt -30 –  -10 °C -20 °C
X2, knikpunt -10 –  +15 °C +10 °C
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De af fabriek ingestelde buitencompensatie betekent het 
volgende:

Buitentemperatuur +10 °C (Knikpunt X2): het compen-
seren start en geschiedt geleidelijk tussen 0-30 % tot 
een buitentemperatuur van -20 °C.

Buitentemperatuur -20 °C (Knikpunt X1): constant com-
penseren geschiedt met 30 % (max. reductie Y1).

* STROOM/DRUCK *
IL VENTILATORREG.
UL VENTILATORREG.
CLEAN AIR CONTROL

BUITENCOMPENSATIE
OMLAAG BIJSTELLEN
AFHANKELIJKE BEDIENING
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8.3.3 Verlaging van ventilatorsnelheid tot min.  
instelwaarde, luchtstroom/druk 

Het omlaag bijstellen van de inlaatluchtstroom is de laatste 
stap in de regelsequentie bij een grotere warmtebehoefte 
voor de UGI-regeling of inlaatluchtregeling. De uitlaat-
luchtventilator kan niet afzonderlijk worden geselecteerd, 
alleen de inlaatluchtventilator of zowel de inlaatluchtventi-
lator als de uitlaatluchtventilatoren tegelijk.

Zie ook 9.2.

Een instelbare temperatuurdaling staat een lagere wens-
waarde voor de temperatuur van de inlaatlucht toe, voor-
dat het omlaag bijstellen in werking treedt. Het instellen 
van deze neutrale zone wordt gedaan via menuregel NZ IL 
OMLAAG BIJSTELLEN.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Functie Niet actief/SA/SA+EA SA
Neutralzon 0,0-10,0 °C 0,0  °C

8.3.4 Stroom afhankelijk bediende  
ventilator afstellen

De gewenste waarde voor de luchtstroom van de afhanke-
lijk bediende ventilator kan hoger of lager worden ingest-
eld dan de huidige stroom van de stuurventilator.

De luchtstroomafwijking van de hoofdventilator wordt 
ingesteld met behulp van een K-factor. Een K-faktor 0,5 
betekent dat de stroom van de afhankelijke bediening 
50% van die van de hoofdventilator is.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
K-faktor  0,5–1,5  1,0

8.4 GOLD SD-filterbewaking activeren
De functie voor filterbewaking moet worden geactiveerd 
voor de filters die bewaakt moeten worden.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Standaardfilter  Inactief/IL/UL  IL+UL
 IL+UL 
Voorfilter  Inactief/IL/UL  IL+UL
 IL+UL

* STROOM/DRUCK *
IL VENTILATORREG.
UL VENTILATORREG.
CLEAN AIR CONTROL

BUITENCOMPENSATIE
OMLAAG BIJSTELLEN
AFHANKELIJKE BEDIENING

* STROOM/DRUCK *
IL VENTILATORREG.
UL VENTILATORREG.
CLEAN AIR CONTROL

BUITENCOMPENSATIE
OMLAAG BIJSTELLEN
AFHANKELIJKE BEDIENING

INSTALLATIE
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*FUNCTIES*
TEMPERATUUR
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BEDRIJF
WARMTE
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IQnomic Plus
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8.5 Bedrijf

8.5.1 Schakelklok

De basisfuncties worden ingesteld bij INSTALLA-
TIENIVEAU en de waarden worden afgelezen bij 
GEBRUIKERSNIVEAU.

De schakelklok regelt de bedrijfstijden van het aggregaat. 
De twee volgende basisfuncties kunnen worden ingesteld:

LAGE SNELHEID – HOGE SNELHEID
Lage snelheid is het basisniveau en de tijden voor hoge 
snelheid worden ingesteld bij GEBRUIKERSNIVEAU onder 
SCHAKELKLOK.

STOP – LAGE SNELHEID – HOGE SNELHEID
Stop is het basisniveau en de tijden voor lage en hoge 
snelheid worden ingesteld bij GEBRUIKERSNIVEAU onder 
SCHAKELKLOK.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Functie Lage s./Hoge s. Lage s./Hoge s. 
 Stop/Lage s./Hoge s.

8.5.2 Verlengd bedrijf

De ingangen van de regeleenheid voor externe lage snel-
heid resp. voor externe hoge snelheid kunnen worden 
aangevuld met verlengd bedrijf. Kan bijv. worden gebruikt 
bij verlengd bedrijf met drukknop.

De gewenste tijd in uren en minuten wordt ingesteld.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Externe lage snelheid 0:00 - 23:59  0:00  
Externe hoge snelheid 0:00 - 23:59  0:05
 (uren:minuten) 
(uren:minuten) 

8.5.3 Zomertijd/Wintertijd

De getoonde tijd en datum zijn af fabriek automatisch 
ingesteld voor het wisselen tussen zomer- en wintertijd 
volgens de Europese standaard (laatste zondag van maart 
resp. laatste zondag van oktober).

Dit automatisch wisselen kan worden geblokkeerd en op 
niet-actief worden gezet.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Zomertijd/Wintertijd Niet actief/actief Actief

*BEDRIJFSFUNC.*
WERK. SCHAKELKLOK
LANGER BEDRIJF
ZOMER-/WINTERTIJD

*BEDRIJFSFUNC.*
WERK. SCHAKELKLOK
LANGER BEDRIJF
ZOMER-/WINTERTIJD

*BEDRIJFSFUNC.*
WERK. SCHAKELKLOK
LANGER BEDRIJF
ZOMER-/WINTERTIJD
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8.6 Warmte

8.6.1 Warmtewisselaar

8.6.1.1 Ontdooien, draaiende warmtewisselaar

In milieus waar vocht in de uitlaatlucht kan voorkomen, 
kan de functie ontdooien worden geactiveerd om de 
warmtewisselaar te beschermen.De functie controleert 
continu of de warmtewisselaar niet vastloopt door vast-
vriezend condenswater in de wisselaar.

Voor deze functie is een aparte druksensor nodig, die is 
ingesteld op WW ontdooien en is aangesloten op de ing-
angen van de regeleenheid voor externe BUS-communica-
tie, alsook op de drukmeetnippels van het aggregaat.

Zie aparte installatieaanwijzing voor Druksensor TBLZ-1-
23-aa.

Om een referentiedrukval voor de controle te krijgen, 
moet de drukval over de rotor worden gekalibreerd. Zie 
7.4.3 FILTER/KALIBREREN WW.

Als de functie is geactiveerd, wordt continu de drukval 
over de warmtewisselaar gemeten en wordt de waarde 
vergeleken met de kalibratiewaarde. Als de drukval groter 
is dan de ingestelde grenswaarde, wordt er ontdooid. 
Hierbij wordt het toerental van de rotor geleidelijk afge-
bouwd (ramp-tijd van max. 4 minuten) naar het toerental 
waarbij de drukval over de warmtewisselaar is afgenomen 
naar de helft van de ingestelde grenswaarde. Het toeren-
tal van de rotor kan minimaal 0,5 tpm bedragen. Tijdens 
het ontdooien worden mogelijke ijslagen ontdooid door 
de warme retourlucht. Een vertraging van 4 minuten geeft 
de warmtewisselaar de gelegenheid om te drogen voordat 
het toerental van de rotor weer wordt opgevoerd (ramp-
tijd max. 4 minuten) naar het reguliere toerental.

Het ontdooien neemt maximaal 30 minuten in beslag. Als 
de drukval binnen een periode van 24 uur zes keer niet 
binnen deze maximale duur is afgenomen, wordt er een 
alarm geactiveerd.

Let op dat de temperatuureffectiviteit van de warmtewis-
selaar afneemt bij het ontdooien, wat dus ook geldt voor 
de inlaatluchttemperatuur na de warmtewisselaar. 

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Ontdooien Niet actief/actief Niet actief

*WARMTE*
WARMTEWISSELAAR
VOOR-/NAWARMTE
HEATING BOOST 

Principe voor ontdooien met separate druksensor.

UITLAAT-
LUCHT
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8.6.2 Voor-/Nawarmte

WARMTEBATTERIJ, WATER
Wanneer de activeringspomp of de pomp+ventielfunctie 
wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde relaisuitgang 
geactiveerd als naverwarmen nodig is en hierdoor wordt 
de circulatiepomp van de luchtverwarming gestart.

Bij een lage buitentemperatuur (kouder dan +12 °C) is 
de pompuitgang continu geactiveerd. De rest van de tijd 
wordt de pompuitgang 2 keer/dag geactiveerd om de 
circulatiepomp te bewegen.

WARMTEBATTERIJ, ELEKTRICITEIT
Als de functie ”niet actief” is geselecteerd, wordt de relai-
suitgang geactiveerd als er behoefte is aan nawarmte.

De relaisuitgang kan worden gebruikt voor het aantonen 
of blokkeren van een externe functie. 

FUNCTIE
Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Functie  Niet actief/  Pomp
 pomp/   
 pomp+klep/   
 klep  Bewe-
egtijd  1–60 min. 3 min.
Interval  1–168 u  24 u

8.6.3 Heating BOOST

Heating BOOST (geforceerd verwarmen) betekent dat het 
aggregaat bij normale stroomregeling de luchtstroom van 
in- en uitlaatlucht vergroot om meer warmte af te geven 
aan de ruimte.

De ventilatoren mogen draaien in het gebied tussen de 
huidige stroom (lage snelheid, hoge snelheid) en de inges-
telde max. snelheidsstroom.

De functie werkt alleen bij uitlaatluchtregeling. Als be-
diening bij behoefte of forceren is gekozen in combinatie 
met geforceerd verwarmen, wordt de stroom geregeld 
door de functie met het hoogste uitsignaal naar de venti-
latoren.

De functie kan niet worden gecombineerd met drukregeling.

Een geregelde ramp-functie begint en verhoogt het 
luchtdebiet als de temperatuur zijn instelpunt overschrijdt 
en deze verschilt 2-10 °C (af fabriek 3 °C) van de vooraf 
ingestelde max. temperatuur van de toevoerlucht. De 
reactiesnelheid van de regeling (ramp-tijd = % debiettoe-
name/minuut) kan worden ingesteld. Het hoogst moge-
lijke luchtdebiet wordt beperkt door het max. debiet. Voor 
meer informatie over de instelling van het max. debiet, zie 
Sectie 7.2. 

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Heating BOOST Niet actief/actief Niet actief
Startgrens 2-10 °C 3 °C 
Ramp-tijd 0.5-15% 2.5%

*WARMTE*
WARMTEWISSELAAR
VOOR-/NAWARMTE
HEATING BOOST

*WARMTE*
WARMTEWISSELAAR
VOOR-/NAWARMTE
HEATING BOOST
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* KOELEN *
BEDRIJFSSTAND
KOELREGELING
BEWEGINGSACT.

REGELSNELHEID
BUITEN-TEMP. GRENS
HERSTARTTIJD
KOELEN MIN STROOM
NEUTRALE ZONE
COOLING BOOST

Instellingen voor koelfuncties op deze en volgende pagina:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Bedrijf Niet actief/actief Niet actief

Koelregeling Traploos 0-10 V On/Off 1 stap 
 Traploos 10-0 V
 On/Off 1 stap
 On/Off 2 stap
 On/Off 3 stap binair

Bewegingsactivering
Koelrelais 1 Niet actief/pomp Niet actief 
 Pomp + klep/ klep
Koelrelais 2 Niet actief/pomp Niet actief 
 Pomp + klep/ klep   
Beweegtijd 1–60 min. 3 min.  
Interval 1–168 u 24 u

Regelsnelheid
tussen stappen 0-600 sec 300 sec

Grens buitentemperatuur
Stap 1 0-25 °C 3 °C
Stap 2 0-25 °C 5 °C
Stap 3 0-25 °C 7 °C

Herstarttijd 0-900 sec 480 sec

Koelen min. stroom
Inlaatlucht 0-Max. stroom –
Uitlaatlucht 0-Max. stroom –

Neutrale zone 0-10 °C  2,0 °C

Cooling BOOST Niet actief Niet actief
 Comfort
 Economie
 Sequentie   
 Comfort+ Economie  
 Economie+ Sequentie
Startgrens in
relatie tot
min. inlaatluchttemp. 2-10 °C  3 °C 
Ramp-tijd 0.5-15% 2.5%

8.7 Koeling
De regeling van koelunits is hoofdzakelijk aangesloten op Uitgang 1 of 
Uitgang 2. Als deze uitgangen niet beschikbaar zijn, sluit u de regeling 
aan op de IQnomic Plus-module. De functieschakelaar van de module 

moet worden ingesteld op Stand 6. 

8.7.1 Werking

Schakel de koelfunctie in.

8.7.2 Koelregeling (control)
Traploze 0-10 V DC
Wordt gebruikt wanneer de variabele koelregeling is aangesloten. De 
koelregelaar van de COMPACT-luchtbehandelingsunit moduleert een 
0-10 V DC-signaal dat lineair is met de koelbehoefte. Sluit aan op de 
IQnomic Plus-module (klemmen 15-16). 
Beide koelrelais van de luchtbehandelingsunit werken parallel met het 
signaal en worden geactiveerd wanneer het koelsignaal de waarde 0,5 V 
DC overschrijdt en worden gedeactiveerd wanneer het signaal onder 0,2 
V DC daalt.
Het vermogen voor Koelrelais 1 is aangesloten op IQnomic Plus-klemmen 
1-2 en voor Koelrelais 2 op klemmen 4-5.

Traploze 10-0 V DC
Hetzelfde als boven, maar het regelsignaal is omgekeerd zodat een 
uitgangssignaal van 10 V een koelbehoefte van 0% betekent.

Aan/uit, 1 stap
Wordt gebruikt wanneer koelen in één stap is aangesloten. Sluit aan op 
de IQnomic Plus-module, koelrelais 1, (klemmen 1-2). De koelregelaar 
van de luchtbehandelingsunit regelt de koelbehoefte bij 1-100%. Koelre-
lais 1 en 2 worden geactiveerd wanneer de koelbehoefte 5% overschrijdt 
en worden gedeactiveerd wanneer de koelbehoefte onder 2% daalt.
De 0-10 V DC-signaaluitgang van de regeling werkt parallel met de 
koelbehoefte van 0-100 % en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de 
koelbehoefte aan te duiden. Sluit aan op de IQnomic Plus-module (klem-
men 15-16). 

Aan/uit, 2 stappen
Wordt gebruikt wanneer koelen in twee stappen is aangesloten. Sluit 
aan op de IQnomic Plus-module, koelrelais 1, klemmen 1-2, en koelrelais 
2, klemmen 4-5. De koelregelaar van de luchtbehandelingsunit regelt de 
koelbehoefte bij 0-100 %. 
Koelrelais 1 wordt geactiveerd wanneer de koelbehoefte 5% overschrijdt 
en wordt gedeactiveerd wanneer de koelbehoefte onder 2% daalt. Koel-
relais 2 wordt geactiveerd wanneer de koelbehoefte 55 % overschrijdt 
en wordt gedeactiveerd wanneer de koelbehoefte onder 50 % daalt.
De 0-10 V DC-signaaluitgang van de regeling werkt parallel met de 
koelbehoefte van 0-100 % en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de 
koelbehoefte aan te duiden. Sluit aan op de IQnomic Plus-module (klem-
men 15-16).

Aan/uit, 3 stappen - binair
Wordt gebruikt wanneer koelen met twee ingangen geregeld met drie 
binaire stappen is aangesloten. Sluit aan op de IQnomic Plus-module, 
koelrelais 1, klemmen 1-2, en koelrelais 2, klemmen 4-5. De koelregelaar 
van de luchtbehandelingsunit regelt de koelbehoefte bij 0-100 %..
Bij een toenemende koelbehoefte:
Koelrelais 1 wordt geactiveerd wanneer de koelbehoefte boven 5% stijgt 
en wordt gedeactiveerd wanneer de koelbehoefte tussen 40-70% ligt. 
Koelrelais 2 wordt geactiveerd wanneer de koelbehoefte boven 40% ligt. 
Koelrelais 1 wordt opnieuw geactiveerd (samen met koelrelais 2) wan-
neer de koelbehoefte boven 70% ligt.
Bij een afnemende koelbehoefte:
Koelrelais 1 wordt gedeactiveerd wanneer de koelbehoefte onder 60% 
is, wordt opnieuw geactiveerd wanneer de koelbehoefte onder 30% 
daalt en wordt opnieuw gedeactiveerd wanneer de koelbehoefte onder 
2% daalt. Koelrelais 2 wordt gedeactiveerd wanneer de koelbehoefte 
onder 30% daalt.

De 0-10 V DC-signaaluitgang van de regeling werkt parallel met de 
koelbehoefte van 0-100 % en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de 
koelbehoefte aan te duiden. Sluit aan op de IQnomic Plus-module (klem-
men 15-16).
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Zie vorige pagina voor instelmogelijkheden. 

8.7.3 Bewegingsactivering

Kan worden gekozen als koelrelais 1 en/of 2 wordt gebru-
ikt voor het aandrijven van de pompen. 
U kunt de functie ”pomp/pomp + klep” of alleen ”klep” 
kiezen (spanningsuitgang 0 -10 V). Bij activering worden 
de pompen 2 minuten per dag bewogen.

8.7.4 Regelsnelheid

De gewenste vertraging tussen de verschillende koelstap-
pen wordt ingesteld. Dit wordt gedaan opdat het koelef-
fect van bijv. een compressor, kan worden bereikt voordat 
van stap wordt gewisseld.
Geldt bij het wisselen van stap 1 naar stap 2 en van stap 2 
naar stap 3 en alleen bij een toenemende koelbehoefte.

8.7.5 Grens buitentemperatuur

Het is mogelijk een aan de buitentemperatuur gerelateer-
de 3-staps blokkeerfunctie in te stellen. Als de buitentem-
peratuur onder de resp. stapgrens ligt, wordt de werking 
van de koelrelais geblokkeerd.
Ook uitsignaal 0-10 V wordt door deze functie stapsgewijs 
begrensd. Stap 1 maximaliseert het uitsignaal naar 2,5 V, 
stap 2 naar 5,0 V en stap 3 naar 7,5 V.

8.7.6 Herstarttijd

De herstarttijd moet zo worden ingesteld, dat deze vol-
doet aan de aanbevelingen van de fabrikant van de koel-
machine voor het aantal keren starten per uur.
De herstarttijd wordt berekend vanaf het moment dat een 
relais wordt geactiveerd tot het moment dat deze weer 
wordt geactiveerd.
Het signaal 0-10 V DC vertraagt dezelfde tijd.

8.7.7 Koelen min. stroom

Opdat de koelfunctie werkt, moet de luchtstroom voor 
de in- en uitlaatlucht groter zijn dan de resp. grenswaarde 
(ingesteld bij GEBRUIKERSNIVEAU onder STROOM/DRUK).
De functie koelen min. stroom kan worden geblokkeerd 
door beide stroomgrenzen op 0 in te stellen.

8.7.8 Neutrale zone

De neutrale zone verhindert dat koel- en warmtesysteem 
elkaar tegenwerken.
De ingestelde neutrale zone wordt opgeteld bij de wens-
waarde voor de warmte en de som hiervan is de wens-
waarde voor het koelen.

8.7.9 Cooling BOOST

Cooling BOOST (geforceerd koelen) betekent dat de 
luchtstroom voor in- en uitlaatlucht wordt vergroot om de 
ruimte verder te koelen.
Cooling BOOST kan niet worden gecombineerd met druk-
regeling.
De stroomtoename geschiedt tussen de huidige stroom en 
de ingestelde max. stroom.
De functie kan in varianten worden gekozen, zie hieron-
der:

Comfort
Bij koelbehoefte worden de koeluitgangen geactiveerd.

Als de temperatuur zijn instelpunt overschrijdt en de tem-
peratuur van de toevoerlucht binnen de vooraf ingestelde 
grens ligt, begint een geregelde ramp-functie en verhoogt 
het debiet. De reactiesnelheid van de regeling (ramp-tijd 
= % debiettoename/minuut) kan worden ingesteld. Het 
hoogst mogelijke luchtdebiet wordt beperkt door het 
max. debiet. Voor meer informatie over de instelling van 
het max. debiet, zie Sectie 7.2.

Economie
Cooling BOOST Economie maakt eerst gebruik van een 
hogere luchtstroom voor het koelen van de ruimtes, voor-
dat een startsignaal wordt gegeven aan de koelmachines.

De functie werkt ook als de koelfunctie niet is geactiveerd.

Bij koelbehoefte wordt de luchtstroom langzaam vergroot 
tot de ingestelde max. stroom. Als de luchtstroom maxi-
maal is en er nog steeds behoefte aan koelen bestaat, 
worden de uitgangen voor koelen geactiveerd.

Voor activering van deze functie is een temperatuur van 
de buitenlucht vereist die minimaal 2 °C lager is dan de 
temperatuur van de uitlaatlucht. Als het temperatuurver-
schil te klein is, wordt de normale koelfunctie geactiveerd.

Sequentie
Cooling BOOST Sequentie wordt gebruikt als een koel-
machine is gedimensioneerd voor een hogere koelstroom 
dan de normale stroom.

Bij koelbehoefte wordt de stroom vergroot tot de ingest-
elde max. stroom, voordat de koelfunctie wordt geactive-
erd. De koelfunctie heeft een vertraging van 1 minuut na 
de stroomtoename.

Als geen koelfunctie is gekozen, is Cooling BOOST Se-
quentie geblokkeerd.

Comfort + Economy
Cooling BOOST Comfort + Economy is een combinatie van de 
twee varianten voor het vergroten van de luchthoeveelheid.

Als aan de voorwaarden voor Cooling BOOST Economy wordt 
voldaan, wordt de luchthoeveelheid door de unit vergroot voor-
dat de koelunit wordt gestart.

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor buitenlucht, 
begint de toename van de luchthoeveelheid wanneer de toe-
voertemperatuur de vooraf ingestelde minimaal toegestane 
temperatuur bereikt..

Economy + Sequence
Cooling BOOST Comfort + Sequence is een combinatie van de 
twee varianten voor het vergroten van de luchthoeveelheid.

Als aan de voorwaarden voor Cooling BOOST Economy wordt 
voldaan, wordt de luchthoeveelheid door de unit vergroot voor-
dat de koelunit wordt gestart.

Als niet aan de voorwaarden voor buitenlucht wordt voldaan, 
wordt de luchthoeveelheid door de unit vergroot wanneer de 
koelunit wordt gestart.
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8.8 Aansluitingen ingang/uitgang

Uitgangen
De regeling heeft twee relaisgestuurde uitgangen, klem-
men 1-2 en 3-4.

Deze moeten afzonderlijk worden ingesteld op de functie 
die ze moeten krijgen.

NB! Standaard kunnen maximaal twee van de onderstaan-
de functies worden gecombineerd. Het aantal combinaties 
kan naar vier worden verhoogd door het accessoire TBIQ 
IQnomic Plus-module te gebruiken. Zie de aparte instruc-
ties.

Optionele functies:
- Klep, uitgang: Voor de bediening van de klep voor bui-
ten- en afvoerlucht
- Werking, uitgang: Om aan te geven of de unit in bedrijf 
is.
- Lage snelheid, uitgang: Om aan te geven of de unit 
langzaam werkt.
- Hoge snelheid, uitgang: Om aan te geven of de unit snel 
werkt.
- A Alarm, uitgang: Voor groepalarm A.
- B Alarm, uitgang: Voor groepalarm B.
- Verwarming, uitgang: Om aan te geven dat de naverwar-
mer werkt.
- Koeling, uitgang 1: Om de externe koeling te regelen.
- Koeling, uitgang 2: Om de externe koeling te regelen.

Ingangen
De regeling heeft twee digitale uitgangen, klemmen 5-6 
en 7-8.

Deze moeten afzonderlijk worden ingesteld op de functie 
die ze moeten krijgen.

NB! Standaard kunnen maximaal twee van de onderstaan-
de functies worden gecombineerd. Het aantal combinaties 
kan naar vier worden verhoogd door het accessoire TBIQ 
IQnomic Plus-module te gebruiken. Zie de aparte instruc-
ties.

Optionele functies:
- Extern stoppen. De unit stopt als de ingang niet wordt 
gesloten.
- Extern LS: Voor extern verlengd bedrijf via de timer (scha-
kelklok), van stop tot in bedrijf met lage snelheid.
- Extern HS: Voor extern verlengd bedrijf via de timer 
(schakelklok), van stop of in bedrijf met lage snelheid tot 
in bedrijf met hoge snelheid.
- Extern alarm 1: Voor de aansluiting van Extern alarm 1.
- Extern alarm 2: Voor de aansluiting van Extern alarm 2.
- Externe reset: Voor aansluiting van de drukknop voor het 
resetten van een geactiveerd alarm.
Extern brandalarm: Het brandalarm gaat af als de ingang 
niet is aangesloten.

INSTALLATIE

FUNCTIES

*FUNCTIES*
TEMPERATUUR
STROOM/DRUCK
FILTER

BEDRIJF
WARMTE
KOELEN
IN-/UITGANGEN 
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
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INSTALLATIE

FUNCTIES

*FUNCTIES*
TEMPERATUUR
STROOM/DRUCK
FILTER

BEDRIJF
WARMTE
KOELEN
IN-/UITGANGEN 
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT

*IQNOMIC PLUS*

8.9 IQnomic Plus
IQnomic Plus is de naam voor aanvullende modules voor 
extra regelfuncties.
Zie aparte aanwijzingen.
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INSTALLATIE

FUNCTIES

*FUNCTIES*
TEMPERATUUR
STROOM/DRUCK
FILTER

BEDRIJF
WARMTE
KOELEN
IN-/UITGANGEN 
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT

8.10 All Year Comfort
Met de functie All Year Comfort regelt u de toevoertem-
peratuur naar de comfortmodules, gekoelde luchtstro-
men, klimaatsystemen langs gevels etc. met regelkleppen. 
De watertemperatuur wordt gemeten met twee tem-
peratuurmeters die aan de waterleiding of de regelklep 
kunnen worden bevestigd.

Deze functie vereist de accessoire voor de schakelkast 
(TBLZ-1-59-a-b-cc) voor de regeling van de watertempera-
tuur van de toevoer.  De functieschakelaar van de schakel-
kast moet in de stand 7 worden gezet.

All Year Comfort heeft functies voor buitenluchttempera-
tuurcompensatie, ruimtecompensatie, nachtcompensatie, 
dauwpuntcompensatie en voor het beheer van pomp- en 
klepactivering.

Raadpleeg de gids bij de functie All Year Comfort voor 
meer informatie.

Instellingen:   

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instellin:
All Year Comfort  Inactief  Inactief 
 Koelen  
 Verwarmen  
 Koelen+Verw.  
Warm watertemperatuur (°C)  10-80°C  30 
Koelwatertemperatuur (°C)  5-30°C  14 
Buitenluchttemp.comp.   Actief  Inactief 
Warm water Inactief  
Buitenluchttemp. (X1)(°C)  -40 - 40°C  -20 
Warm water (Y1)(°C)  10 - 80°C  40 
Buitenluchttemp. (X2)(°C)  -40 - 40°C  5 
Warm water (Y2)(°C)  10 - 80°C  30 
Buitenluchttemp. (X3)(°C)  -40 - 40°C  15 
Warm water (Y3)(°C)  10 - 80°C  20 
Buitenluchttemp.comp.,   Actief  Inactief 
koelwater Inactief  
Buitenluchttemp. (X1)(°C)  -40 - 40°C  10 
Koelwater (Y1)(°C)  5 - 30°C  22 
Buitenluchttemp. (X2)(°C)  -40 - 40°C  20 
Koelwaterr (Y2)(°C)  5 - 30°C  18 
Buitenluchttemp. (X3)(°C)  -40 - 40°C  25 
Koelwater (Y3)(°C)  5 - 30°C  14 
Ruimtecomp., warm water  Actief  Inactief 
 Inactief  
Ruimtetemperatuur (°C)  0 - 40°C  21 
P-band (°C)  1 - 10°C  5 
Nachtblokkering  Actief  Actief 
 Inactief  
Ruimtecomp., koelwater  Actief  Inactief 
 Inactief  
Ruimtetemperatuur (°C)  0 - 40°C  21 
P-band (°C)  1 - 10°C  5 
Nachtblokkering  Actief  Actief 
 Inactief  
Nachtcomp., warm water  Actief  Inactief 
 Inactief  
Temp. comp. (°C)  -10 - +10°C  -2 
Nachtcomp., koelwater Actief  Inactief 
 Inactief  
Temp. comp. (°C)  -10 - +10°C  2 

*ALL YEAR COMFORT*
FUNCTIE UIT/AAN
INSTELLINGEN

Nachtcompensatie  Inactief  Inactief 
 Maandag 
 Dinsdag 
 Woensdag 
 Donderdag 
 Vrijdag 
 Zaterdag 
 Zondag 
 Maandag-vrijdag 
 Maandag-zaterdag 
 Zaterdag-zondag 
Kanaal  1-2  
Pompwerking, warm water   
Buitenluchttemp. Start (°C)  -40 - 40°C  15 
Pompwerking, warm water   
Buitenluchttemp. Stop (°C)  -40 - 40°C  18 
Pompwerking, koelwater   
Buitenluchttemp. Start (°C)  -40 - 40°C  -20 
Pompwerking, koelwater   
Buitenluchttemp. Stop (°C)  -40 - 40°C  -25 
Pomp/klep   
Pompalarm, warm water  Inactief  Inactief 
 Norm. gesloten  
 Norm. open  
 Schakelaar  
Klep, warm water  Actief  Inactief 
 Inactief  
Pompalarm, koelwater  Inactief  Inactief 
 Norm. gesloten  
 Norm. open  
 Schakelaar  
Klep, koelwater  Actief  Inactief 
 Inactief  
Activering, warm water Inactief  Inactief
 Pomp  
 Pomp+klep  
 Klep  
Activeringsperiode, (min)  1-60 min  3 
Interval (u)  1-168 u  24 
Activering, koelwater  Inactief  Inactief 
 Pomp  
 Pomp+klep  
 Klep  
Activeringsperiode, (min)  1-60 min  3 
Interval (u)  1-168 u  24 
Dauwpuntcompensatie  Actief  Inactief 
 Inactief  
Neutrale zone (°C)  0-5°C  2 
Comp. stroom (%)  0-30%  10 
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9 AUTOMATISCHE FUNCTIES

9.1 Algemeen
COMPACT beschikt over een aantal automatische fun-
cties. Het activeren van bepaalde functies beïnvloedt de 
werking van het aggregaat.

9.1.1 Startsequentie

COMPACT heeft een startsequentie met een af fabriek 
ingestelde tijdsvertraging tussen elke stap, zie hieronder:

1.  Kleprelais wordt geactiveerd en opent afsluitklep (in-
dien geïnstalleerd).

 Tijdsvertraging 30 seconden.

2.  De afvoerluchtventilator en de warmtewisselaar wordt 
geregeld om maximale warmteterugwinning. Nawar-
men (indien geïnstalleerd) wordt geactiveerd op 40 % 
van max. vermogen.

 Tijdsvertraging 90 seconden.

3.  De toevoerluchtventilator start.

 Vertraging 180 seconden (vanaf het moment dat de 
uitlaatluchtventilator is gestart).

4.  Het regelen van de temperatuur begint volgens de 
standaardinstellingen.

De startsequentie verhindert dat de uitlaatluchtventilator 
start met een gesloten klep. Doordat de uitlaatluchtven-
tilator eerst start, net als de warmte-uitwisselaar, wordt 
voorkomen dat bij koude weersomstandigheden bij de 
start ook wordt gekoeld met inlaatlucht.

9.1.2 Koelteterugwinning

Koelterugwinning is een automatische functie die er-
toe bijdraagt dat het aggregaat bij behoefte aan koelen 
en een hoge buitentemperatuur rekening houdt met 
de relatieve “koelte” die binnenshuis kan heersen. De 
warmte-uitwisselaar draait op max. toerental en wint op 
die manier de relatieve koelte of de afgekoelde lucht in de 
uitlaatlucht terug.

Voorwaarden voor activering van de functie zijn behoefte 
aan koelen en een buitentemperatuur die 1 °C hoger is 
dan de uitlaatlucht. De functie stopt als de behoefte aan 
koelen niet langer bestaat of de buitentemperatuur gelijk 
wordt aan de uitlaatlucht.

In de handterminal verschijnt de tekst KOELTETERUGWINNING.

9.1.3 Nulpunt kalibreren

De druksensor van het aggregaat wordt automatisch ge-
kalibreerd. Het kalibreren gebeurt 3 minuten nadat het ag-
gregaat is gestopt. In de handterminal verschijnt de tekst 
NULPUNT KALIBREREN. De ventilatoren kunnen tijdens het 
kalibreren niet worden gestart.

9.1.4 Bevriezingsbeveiliging warmtebatterij, water

De bevriezingsbeveiliging is altijd geactiveerd als de aang-
esloten warmtebatterij met water door Swegon is gele-
verd.

De functie activeert het warm houden van de batterij op 
13 °C (in bedrijf) en op 25 °C (gestopt aggregaat). Als de 
temperatuursensor een temperatuur onder 7 °C registre-
ert, wordt een alarm gegeven.

9.1.5 Nakoelen warmtebatterij, elektriciteit

Als de warmtebatterij, elektriciteit in bedrijf is geweest, 
wordt de batterij ca. 3 minuten op min. stroom nagekoeld 
als om Stop is gevraagd.

In de handterminal verschijnt de tekst NAKOELEN.

9.1.6 Na-activering warmtewisselaar

Bij een stop van de warmtewisselaar blijft de draaiende 
warmtewisselaar ca. 1 minuut doordraaien.

Het duurt enige tijd voor de ventilatoren helemaal stilstaan 
nadat een stop is gevraagd en op deze manier wordt afko-
elen van de inlaatlucht voorkomen.

9.1.7 Voor densiteit gecorrigeerde luchtstroom

Lucht heeft bij verschillende temperaturen een andere 
dichtheid. Dat betekent dat een specifieke hoeveelheid 
lucht verandert bij een bepaalde dichtheid. COMPACT cor-
rigeert dit automatisch, zodat altijd de juiste luchthoeveel-
heid wordt verkregen.

De regeling toont altijd de correcte luchtstroom.



NL.COMPACTUTSK.211115

40    www.swegon.com Wijzigingen voorbehouden.

INSTALLATIE

INSTALLATIE10 AFLEZEN
De bedrijfsstatus en waarden kunnen worden afgelezen. 
Wordt gebruikt bij het controleren van de werking en bij 
algemene controles van de waarden, de instellingen, het 
stroomverbruik enz.

In deze menugroep kunnen waarden niet worden aang-
epast.

De af te lezen waarden worden aangegeven in het resp. 
menu.

In het menu BEDRIJFSTIJD worden de bedrijfstijden per 
etmaal gegeven.

11 HANDMATIGE TEST

Let op! Handmatig testen kan tot comfortproble-
men leiden. Ook bestaat de kans op overbelasting. 
Degene die de functie activeert is verantwoordelijk 
voor ongemakken of overbelasting.

In- en uitgangen, ventilatoren, de warmtewisselaar enz. 
moeten handmatig worden getest.

Wordt gebruikt bij de installatie of het zoeken van sto-
ringen om te testen of alle koppelingen en functies naar 
behoren werken.

De meeste alarmberichten, functies en normale regelingen 
worden geblokkeerd bij handmatig testen.

Bij het terugkeren naar de overige menugroepen, keert 
de regeling terug in normaal bedrijf en worden alle instel-
lingen voor handmatig testen geannuleerd.

De te testen functies worden aangegeven in het resp. 
menu.

AFLEZEN

HANDMATIG TEST

*AFLEZEN*
TEMPERATUUR
VENTILATOREN
WARMTEWISSELAAR

REGELSIGNALEN
IN-/UITGANGEN
Qnomic Plus
BEDRIJFSTIJD
PROGRAMMAVERSIES

*HANDMATIG TEST*
TEMPERATUUR
VENTILATOREN
WARMTEWISSELAAR

NAWARMTE
IN-/UITGANGEN
IQnomic Plus
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INSTALLATIE

ALARMINSTELLING

*ALARMINSTELLING*
BRANDALARM
EXTERN ALARM
ALARMGRENZEN

ALARMPRIORITEIT

12.3 Alarmgrenzen
Wijzigingen in de fabrieksinstellingen voor de alarmgrenzen mogen 
alleen worden doorgevoerd als u hiervoor speciale redenen hebt. U 
dient op de hoogte te zijn van de gevolgen.

TEMPERATUUR
AFW. IL-TEMP (afwijkende toevoertemperatuur) geeft aan in welke mate de 
toevoertemperatuur onder het instelpunt van de toevoertemperatuur mag 
liggen voordat een alarm wordt geactiveerd. 

MIN. UL-TEMP (minimale retourtemperatuur) geeft aan hoe laag de retour-
temperatuur mag zijn voordat een alarm wordt geactiveerd. 

FILTERS
TOEVOERLUCHT/RETOURLUCHT geeft aan bij welk niveau van contaminatie 
een alarm wordt geactiveerd. 

WARMTEWISSELAAR
ALARMGRENS geeft aan bij welke drukstijging een alarm wordt geacti-
veerd, als er een extra geïnstalleerde druksensor is voor de ontdooifunctie 
van de warmtewisselaar. 

SERVICEPERIODE
Hiermee wordt de periode tot het volgende onderhoud aangegeven.

Instellingen:

Waarde Instelling  Fabriek  
 bereik instellingen
TEMPERATUUR
Afwijkende toevoerluchttemperatuur 2-15 °C 
5 °C
Minimum retourtemperatuur 8-20 °C 15 °C
FILTERS
Toevoerlucht 50-300 Pa/ 100 Pa/  
 5-20%* 10%* 
Retourlucht 50-300 Pa/ 100 Pa/  
 5-20%* 10%*
Toevoerlucht, voorfilter.  50-300 Pa  100 Pa 
Retourlucht, voorfilter.  50-300 Pa  100 Pa
WARMTEWISSELAAR
Alarmgrens 30-100  Pa 50 Pa
SERVICEPERIODE
Alarmgrens 0-99 maanden 12 maanden
*Afhankelijk van welke beveiligingsfunctie is gekozen.

12.4 Alarmprioriteit
Als u de alarmprioriteit wilt wijzigen, moet u hiervoor een speciale 
reden hebben en moet u op de hoogte zijn van de gevolgen.

Wijzigingen in de prioriteit mogen alleen worden doorgevoerd als 
u hiervoor speciale redenen hebt. U dient op de hoogte te zijn van 
de gevolgen. De prioriteit van sommige alarmen kan niet worden 
gewijzigd. 

Instellingen:

Zie 18.2 Alarmbeschrijvingen.

12  ALARMINSTELLINGEN

12.1 Brandalarmen
EXTERN BRANDALARM
De ingangen Ingang 1 en Ingang 2 kunnen worden gebruikt voor externe 
brandbeveiligingapparatuur. U kunt instellen of het resetten van alarmen 
handmatig of automatisch gebeurt.

INTERN BRANDALARM
De interne temperatuursensors van de luchtbehandelingsunit functioneren 
als thermostaten voor brandbeveiliging. Er gaat een alarm af wanneer de 
temperatuursensor voor toevoerlucht een temperatuur hoger dan 70°C 
registreert of wanneer de temperatuursensor voor retourlucht een tempera-
tuur hoger dan 50°C registreert.
Als er een externe temperatuursensor voor retourlucht/ruimte is aange-
sloten en geactiveerd, werkt deze parallel met de temperatuursensor voor 
retourlucht van de unit. 

VENTILATOREN IN HET GEVAL VAN BRAND
De ventilatoren in de luchtbehandelingsunit kunnen worden gebruikt voor 
het lozen van gassen, etc.
De geactiveerde functie werkt samen met de functie voor externe brand/
rook of het interne brandalarm. 
Als de luchtbehandelingsunit niet in bedrijf is, worden de vooraf gese-
lecteerde ventilatoren gestart, ongeacht of Extern stoppen of Handmatig 
stoppen is geactiveerd in de handterminal.
Het kleprelais in de luchtbehandelingsunit wordt geactiveerd en het bedrijfs-
relais wordt gedeactiveerd. 
De kleppen die vooraf zijn geselecteerd om in geval van brand in bedrijf 
te blijven, moeten worden aangesloten op het kleprelais en deze kleppen 
worden geopend. De kleppen die in geval van brand moeten worden 
gesloten, moeten worden aangesloten op het in-bedrijfrelais en deze 
kleppen worden gesloten.

VENTILATORTOERENTAL IN GEVAL VAN BRAND
Wordt automatisch geactiveerd als de ventilatoren zijn geactiveerd in geval 
van brand (zie boven). Hierdoor kan de maximumsnelheid van de ventilato-
ren worden beperkt.

Instellingen:

Waarde Instellings-
bereik

Fabrieks- 
instelling

Intern brandalarm 0=inactief 
1=geactiveerd

0

Extern brandalarm auto/handmatig handmatig
Ventilator in geval van 
brand

Inactief/EA/SA/ 
SA+EA

Inactief

Ventilatorsnelheid in 
geval van brand, SA

10-100% 100%

Ventilatorsnelheid in 
geval van brand, EA

10-100% 100%

12.2 Externe alarmen

EXTERNE ALARMEN 1 en 2
De ingangen Ingang 1 en Ingang 2 kunnen worden gebruikt voor ex-
terne alarmen (kan worden geselecteerd onder Ingangen/uitgangen).

Meestal gebruikt voor:
– Motorbeveiliging voor de circulatiepomp in de koeling of verwarming.
– Servicealarm geactiveerd door rookmelders.
Stel de tijdvertraging in en stel in of het alarm wordt geactiveerd bij het 
sluiten van of het verbreken van de aansluiting met de ingang.

Instellingen:

Waarde Instelling  Fabriek  
 bereik instellingen
Tijdvertraging 1-600 sec 10 sec
Alarm bij sluiting 1=sluiting 1
 0=verbreking van aansluiting
Alarm resetten 0=auto/1=handmatig 0
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INSTALLATIE13 HANDTERMINAL

13.1 Language/Taal
Hier kan de gewenste taal worden ingesteld. Dit wordt 
normaal gesproken gedaan bij de eerste keer opstarten, 
als de vraag WIJZIGEN/CHANGE? automatisch in de hand-
terminal wordt getoond.

De taal kan echter te allen tijde worden gewijzigd.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Taal Huidige taal English
 staat in het
 menu

13.2 Stroomeenheid
Hier kan de gewenste stroomeenheid worden ingesteld.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Stroomeenheid l/s m3/s 
 m3/s
 m3/h

13.3 Min./Max. instelling
Wordt gebruikt voor het afbakenen van het instelgebied 
op gebruikersniveau voor de wenswaarden en min. en 
max. grenzen voor de temperatuur.

Instellingen:

Waarde  Instel- Fabrieks-
 gebied instelling
Bij UL- en IL-regeling
Wenswaarde in min. 10-30°C 15°C
Wenswaarde max. 10-40°C 40°C

Bij UL-regeling
Min IL-min 8-20°C 13°C
Min IL-max 8-20°C 18°C
Max IL-min 16-50°C 25°C
Max IL-max 16-50°C 45°C

Bij UGI-regeling 1
Knikpunt min 12-26°C 15°C
Knikpunt max 12-26°C 23°C
UL-/IL-verschil min 1-7°C 1°C
UL-/IL-verschil max 1-7°C 5°C

UL = Uitlaatlucht
IL = Inlaatlucht
UGI = Aan uitlaatluchttemperatuur gerelateerde regeling 
inlaatluchttemperatuur

13.4 Basisinstelling
Wordt gebruikt voor het opslaan en terugzetten van 
instellingen.
BASISINSTELLING 1 en 2 zijn twee niveaus waarin de 
gebruiker zelf actuele instellingen kan opslaan en indien 
nodig kan activeren.
De beide basisinstellingen kunnen worden gebruikt voor 
o.a. een zomer- en een winterinstelling van het aggregaat.
De waarde in BASISINSTELLING 1 en 2, opgeslagen in het 
interne geheugen, kan worden overgezet naar een extern 
MMC-geheugen via INST. EXTERN GEHEUGEN OPSLAAN.
De waarden worden van het externe MMC-geheugen 
overgezet naar het interne geheugen via EXTERN GEHEU-
GEN OPHALEN.
BASISINSTELLING 1 en 2 moeten worden gedownload in 
de regeleenheid via INTERN GEHEUGEN, NIEUWE INST. 
DOWNLOADEN
Onder EXTERN GEHEUGEN OPSLAAN is een functie 
beschikbaar, waarmee huidige instellingen in het MMC-
geheugen kunnen worden opgeslagen.
Onder EXTERN GEHEUGEN OPHALEN kunnen huidige 
instellingen direct in de regeleenheid worden geladen.
De FABRIEKSINSTELLING zet de instellingen van het aggre-
gaat terug in de oorspronkelijke, bij de levering ingestelde 
waarden (zie 21.2 Protocol inbedrijfstelling).
De ingestelde waarden voor communicatie en de prioriteit 
van alarmberichten worden niet teruggezet naar de fab-
rieksinstellingen.
Instellingen:

Waarde    Fabrieksinstelling Op-
slaan/ophalen inst.

Opslaan inst. –  intern geheugen Opslaan nieuwe inst. 1 
   Opslaan nieuwe inst. 2
 extern geheugen Opslaan inst. 1
   Opslaan inst. 2
   Opslaan huidige instelling
   Alle opslaan

Downloaden/ophalen –      
 intern geheugen  Downloaden nieuwe Inst.1 
   Downloaden nieuwe Inst. 2 
 extern geheugen  Ophalen inst. 1
   Ophalen inst. 2
   Actuele instelling ophalen
   Alle ophalen

Fabrieksinstelling  Activeren  

HANDTERMINAL

*HANDTERMINAL INST*
LANGUAGE/TAAL
STROOMEENHEID
MIN/MAX INSTELLING

BASINSTELLING
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INSTALLATIE

INSTALLATIE14 COMMUNICATIE

Een communicatie- en controlemogelijkheid is 
standaard ingebouwd in COMPACT. Het aggregaat 
is voorbereid voor aansluiting via EIA-485 en Ether-
net. Meer informatie over de aansluiting en bedra-
ding van de luchtbehandelingsunit is te vinden in 
20.3.2 Aansluiten op terminals. 

Bovendien kan worden gecommuniceerd via Ethernet met 
een gewone browser, bijv. Internet Explorer. Andere soft-
ware is niet nodig.
Meer informatie over interface, protocol en configu-
ratie is te vinden op www.swegon.com onder Pro-
ducts/Air Handling units/COMPACT One-piece unit/
Documentation.

14.1 EIA-485
Hier worden het protocol en de instellingen voor EIA-485 
aangegeven.
Instellingen:
Waarde  Instelgebied
Modbus RTU Adres, snelheid, pariteit, stopbits
Metasys N2OPEN
Lon Works/TREND
Exolinc

14.2 Ethernet
Hier worden het protocol en de instellingen voor Ethernet 
aangegeven.

Instellingen:
Waarde  Instelgebied
Ethernet MAC ID 
 DHCP-SERVER (actief of niet actief)
 IP ADRES (statisch of dynamisch)
 NETMASK
 GATEWAY   
 DNS-SERVER
 MODBUS TCP CLIENT   
 (IP-adres, netmasker en Poortnr.)
 BACNet IP (actief of niet actief,  
 Apparaat-ID, Poortnr.)

SERVICENIVEAU

COMMUNICATIE

*COMMUNICATIE*
EIA-485
ETHERNET

*SERVICENIVEAU*
CODE:0000

15 SERVICENIVEAU

Er zijn voor deze menugroep een code en speciale training 
nodig.
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16 ONDERHOUD
Waarschuwing
Zorg dat de voedingsspanning naar de luchtbehan-
delingsunit is uitgeschakeld voordat u werkzaamhe-
den uitvoert.

16.1 Filter vervangen
Als het filteralarm wordt geactiveerd, moet het filter wor-
den vervangen.

Bestel een nieuw filter bij Swegon of een vertegenwoordi-
ger. 

Vermeld het type luchtbehandelingsunit en geef aan of de 
wijziging een of twee luchtrichtingen betreft.

16.1.1 Filter demonteren

Trek het handvat uit om het filter los te maken van de 
filterhouder. Verwijder het filter.

Wij raden aan de filterkamer schoon te maken nadat het 
filter is verwijderd.

16.1.2 Nieuw filter monteren

Plaats het filter in de filterhouder. 

Plaats het filter zo ver mogelijk in het aggregaat en druk 
licht tegen het filterframe, zodat dit goed aansluit.

Druk het handvat in, zodat het filter op zijn plaats in de 
filterhouder wordt geklemd.

Kalibreer het filter, zie 7.4.2.

16.2 Reiniging en controle

16.2.1 Algemeen

Maak het aggregaat van binnen schoon, indien nodig. 
Controleer het aggregaat bij het vervangen van het filter 
of minimaal twee keer per jaar.

16.2.2 Filterkamer

Maak bij voorkeur schoon als het filter wordt vervangen.

16.2.3 Warmte-uitwisselaar

Controleer minimaal 2 keer per jaar of de unit moet wor-
den schoongemaakt. Maak schoon vanuit de filterkamer.

Maak de warmte-uitwisselaar bij voorkeur schoon met een 
stofzuiger met een zacht mondstuk, zodat de luchtkana-
len van de uitwisselaar niet beschadigen.

Draai de warmte-uitwisselaar met de hand om toegang te 
krijgen. Bij ernstige vervuiling kan worden schoongebla-
zen met perslucht.

Indien nodig kan de warmte-uitwisselaar worden weg-
genomen en met een vetoplosser worden gewassen. Dit 
mag alleen worden gedaan door onderhoudspersoneel 
dat is getraind door Swegon.

GALON-AFDICHTING
Til de kant van de galon op en controleer de onderkant. 
Maak schoon met een borstel of de stofzuiger, indien 
nodig.

Als de galon-afdichting is versleten of ernstig vervuild, 
moet deze worden vervangen. De afdichting mag niet 
worden gesmeerd.

RIEMSPANNING
Als de aandrijfriem slap voelt of versleten is en bij we-
erstand makkelijk doorschiet, moet deze worden ver-
vangen. Neem contact op met onderhoudspersoneel dat is 
getraind door Swegon.

16.2.4 Ventilatoren en ventilatorruimte

Controleer het ventilatorwiel en verwijder evt. aanslag, 
indien nodig.

Controleer of het ventilatorwiel niet uit balans is.

De ventilatormotor kan worden schoongemaakt met een 
stofzuiger of borstel. Deze kan ook voorzichtig worden 
schoongemaakt met een vochtige doek en afwasmiddel.

Reinig de ventilatorruimte indien nodig.

16.3 Functiecontrole
Er moet een algemene functiecontrole worden gedaan als 
het filter wordt vervangen of minimaal een keer per jaar.

Wij raden aan de waarden van het aggregaat te vergelij-
ken met het Protocol inbedrijfstelling. Eventuele afwijking-
en moeten worden verholpen.
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17 ALARMBERICHTEN EN  
 STORINGZOEKEN

17.1 Algemeen
Alarmberichten worden aangegeven met een alarmbericht 
in en een knipperende lichtdiode op de handterminal. 
Alarmberichten voor brand of vorstbescherming worden 
in alle menubeelden getoond. Overige alarmberichten 
worden alleen getoond als u in het Hoofdmenu bent.

Het snel aflezen van actieve, maar vertraagde alarmbe-
richten kan worden gedaan in GEBRUIKERSNIVEAU onder 
ALARM. Hier kunnen ook de 10 laatst geactiveerde alarm-
berichten worden afgelezen.

Het storingzoeken wordt gedaan door de functie of het 
functiedeel dat in het alarmbericht wordt genoemd te 
onderzoeken.

Storingzoeken kan ook worden gedaan via het menu 
AFLEZEN of HANDMATIGE TEST in Installatieniveau.

Als de storing niet direct kan worden verholpen:

Bepaal of het aggregaat in bedrijf kan blijven tot de sto-
ring is verholpen. Kies ervoor het alarmbericht te blokke-
ren en/of te wijzigen van STOP in BEDRIJF (zie hoofdstuk 
13 Alarminstellingen).

17.1.1 A- en B-alarmberichten

Zie ook 9.8 voor bijzonderheden over alarmindicatie type 
A naar uitgang voor Alarmrelais A (Ingang 1 en Ingang 2).

Zie ook 9.8 voor bijzonderheden over alarmindicatie type 
B naar uitgang voor Alarmrelais B (Ingang 1 en Ingang 2).

Via deze kan het alarmbericht worden doorgestuurd met 
een verschillende prioriteit.

17.1.2 Alarmbericht resetten

Alarmberichten met handmatige reset, worden gereset via 
de handterminal. Kies RESET in het betreffend alarmmenu.

Alarmberichten met automatische reset, worden gereset 
zodra de storing is verholpen.

Alarmberichten kunnen ook worden gereset via commu-
nicatie.

17.1.3 Alarminstellingen wijzigen

Zie hoofdstuk 13 Alarminstellingen.
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A
la

rm
n

r. Alarmtekst
Functie

Prioriteit Stop Indicatie
led

Vertraging Reset

0=blokkeren 0=Bedrijf 0=Uit   s=seconde M=handmatig

A=A-alarm 1=Stop 1=Aan   m=minuut A=automatisch

B=B-alarm

1 EXTERN BRANDALARM GEACTIVEERD
Voor de brandbeveiligingsfunctie aangesloten op 
ingangen INVOER1 of INVOER2.

A**** 1* 1 3 s M

2 INTERN BRANDALARM GEACTIVEERD 
Temperatuursensor inlaatlucht aggregaat meet > 
70 °C en/of temperatuursensor uitlaatlucht aggre-
gaat meet > 50 °C. Functie handmatig activeren in 
het menu ALARMINSTELLINGEN.

A**** 1* 1 3 s M

3 TEMP. VORSTBESCHERMING ONDER ALARMGRENS 
Temperatuursensor vorstbescherming meet lagere 
temperatuur dan ingestelde temperatuur. Fab-
rieksinstelling: 7 °C.

A**** 1* 1 3 s M

4 DRAAICONTROLE WW GEACTIVEERD 
Impulsen van draaicontrole naar warmtewisselaar 
blijven uit. Het aggregaat stopt alleen bij een buiten-
temperatuur < 5 °C.

A 0** 1 3 s M

5 SENSOR VORSTBESCHERMING DEFECT 
Sensor temperatuur vorstbescherming ontbreekt, is 
niet aangesloten of is defect bij aangesloten warmte-
batterij, water. 

A**** 1* 1 3 s A

6
7

IL-SENSOR DEFECT 
UL-SENSOR DEFECT 
Sensor in-/uitlaatluchttemperatuur niet aangesloten 
of defect. 

A
A

1
1

1
1

3 s
3 s

A
A

8 BUITEN-SENSOR DEFECT 
Sensor buitentemperatuur niet aangesloten of defect.

B 0 1 3 s A

9 GEEN COMMUNICATIE WW-REGELING 
Regeleenheid aggregaat brengt geen correcte 
communicatie tot stand met de regeling van de 
warmtewisselaar.

A*** 1 1 10 s A

10
11

GEEN COMMUNICATIE IL-FREQUENTIEOMVORMER. 
GEEN COMMUNICATIE UL-FREQUENTIEOMVORMER. 
Regeleenheid aggregaat brengt geen correcte com-
municatie tot stand met de frequentieomvormer.

A***
A***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

12
13

OVERSTROOM IL-FREQUENTIEOMVORMER 
OVERSTROOM UL-FREQUENTIEOMVORMER 
Hoge stroom naar motoren.

A***
A***

1
1

1
1

3 s
3 s

M
M

14
15

ONDERSPANNING IL-FREQUENTIEOMVORMER 
ONDERSPANNING UL-FREQUENTIEOMVORMER
Voeding met te lage spanning.

A***
A***

1
1

1
1

3 s
3 s

M
M

18
19

TE HOGE TEMP. IL-FREQUENTIEOMVORMER 
TE HOGE TEMP. UL-FREQUENTIEOMVORMER 
Hoge interne temperatuur.

A***
A***

1
1

1
1

3 s
3 s

M
M

20

21

GEEN COMMUNICATIE MET GATEWAY VAN  
TOEVOERLUCHTFREQUENTIE
GEEN COMMUNICATIE MET GATEWAY VAN 
RETOURLUCHTFREQUENTIEREGELAAR
De regeling van de luchtbehandelingsunit kan niet 
goed communiceren met de communicatiegateway 
van de ventilator.

A***

A***

1

1

1

1

10 s

10 s

A

A

22
23

SEEN FREQUENTIEREGELAAR HALL-SENSOR DEFECT
HALL-SENSOR DEFECT RETOURLUCHTFREQUENTIE 
REGELAAR
Interne fout in hall-sensor.

A***
A***

1
1

1
1

10 s
10 s

M
M

17.2 Alarmbeschrijving met fabrieksinstellingen

*  Niet instelbaar, stopt aggregaat altijd.
** Niet instelbaar, stopt aggregaat bij temperaturen < +5 °C.

*** Geblokkeerd als het hoofdmenu op de handterminal ontbreekt. Kan niet worden geblokkeerd.
**** Kan niet worden geblokkeerd
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A
la

rm
n

r. Alarmtekst
Functie

Prioriteit Stop Indicatie
led

Vertraging Reset

0=blokkeren 0=Bedrijf 0=Uit   s=seconde M=handmatig

A=A-alarm 1=Stop 1=Aan   m=minuut A=automatisch

B=B-alarm

24
25

RETOURLUCHTFREQUENTIEREGELAAR GEBLOKKEERD
RETOURLUCHTFREQUENTIEREGELAAR GEBLOKKEERD.
De motor draait niet bij het opstarten.

A***
A***

1
1

1
1

3 s
3 s 

M
M

26
27

FOUT BIJ OPSTARTEN RETOURLUCHT- 
FREQUENTIEREGELAAR
RETOURLUCHTFREQUENTIEREGELAAR FOUT BIJ 
OPSTARTEN
Verkeerde rotatie tijdens opstarten.

A***

A****

1

1

1

1

3 s

3 s

M

M

30 SENSOR EXT.RETOURLUCHT/RUIMTETEMP DEFECT
De temperatuursensor in retourluchtkanaal of ruimte 
is niet aangesloten ('Interne bus 1'-contact) of is 
defect, of is geselecteerd met communicatie.
Van toepassing als de Externe sensor, retourlucht/
ruimte of de functie voor onderbroken nachtverwar-
ming is geselecteerd.

A*** 1 1 3 s A

31 TEMPERATUURSENSOR EXT. BUITENLUCHT DEFECT
De sensor voor buitenluchttemperatuur is niet aang-
esloten ('Interne bus 1'-contact) of is defect, of is 
geselecteerd met communicatie.
Van toepassing als de functie voor Externe buiten-
luchtsensor is geselecteerd.

B*** 0 1 3 s A

34 OVERSTROOM REGELING WW 
Hoge stroom naar draaiende aandrijfmotor warmte-
wisselaar.

A*** 1 1 3 s M

35 ONDERSPANNING REGELING WW 
Lage voedingsspanning (25 V) naar de draaiende 
aandrijfmotor van de warmtewisselaar.

A*** 1 1 3 s M

36 OVERSPANNING REGELING WW 
Hoge voedingsspanning (55 V) naar de draaiende 
aandrijfmotor van de warmtewisselaar.

A*** 1 1 3 s M

37 TE HOGE TEMPERATUUR REGELING WW 
Hoge interne temperatuur (90°C voor de controller 
van de roterende  warmetwisselaar).

A*** 1 1 3 s M

38 WW DRUKVAL BOVEN ALARMGRENS 
De ontdooifunctie van de warmtewisselaar heeft de 
max. tijd van 6 keer per etmaal bereikt.

B*** 0 1 3 s M

39 ELEKTRISCHE ACCU GEACTIVEERD 
Oververhittingsbeveiliging aangesloten elektrische 
batterij geactiveerd of niet aangesloten.

A*** 1 1 3 s M

40 UL-TEMPERATUUR ONDER ALARMGRENS
Uitlaatluchttemperatuur komt langer dan 20 minuten 
onder ingestelde alarmgrens.

A*** 1 1 20 m M

41 INLAATLUCHTTEMP. ONDER WENSWAARDE 
Inlaatluchttemperatuur komt > 20 minuten onder 
ingestelde wenswaarde (bij UGI- en Inlaatluchtrege-
ling) of Min IL-temp (bij Uitlaatluchtregeling).

A*** 1 1 20 m M

42 EXT. ALARM NR. 1 AFGEGAAN
Extern alarm, aangesloten op ingang Ingang 2 of 
Ingang 2 van de regelunit is afgegaan.

A *** 1 1 Ingestelde tijd M

43 EXT. ALARM NR. 2 AFGEGAAN
Extern alarm, aangesloten op ingang Ingang 2 of 
Ingang 2 van de regelunit is afgegaan.

B *** 0 1 Ingestelde tijd M

44
45

IL-KANAALDRUK < WENSWAARDE 
UL-KANAALDRUK < WENSWAARDE 
Kanaaldruk inlaatlucht/uitlaatlucht is, als druksensor 
is aangesloten, > 20 minuten lang > 10 % onder 
wenswaarde geweest.

B***
B***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

46
47

IL-KANAALDRUK > WENSWAARDE 
UL-KANAALDRUK > WENSWAARDE 
Kanaaldruk inlaatlucht/uitlaatlucht is, als druksensor 
is aangesloten, > 20 minuten lang > 10 % boven 
wenswaarde geweest.

B***
B***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

*** Geblokkeerd als het hoofdmenu op de handterminal ontbreekt.
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A
la

rm
n

r. Alarmtekst
Functie

Prioriteit Stop Indicatie
led

Vertraging Reset

0=blokkeren 0=Bedrijf 0=Uit   s=seconde M=handmatig

A=A-alarm 1=Stop 1=Aan   m=minuut A=automatisch

B=B-alarm

48
49

IL-STROOM ONDER WENSWAARDE 
UL-STROOM ONDER WENSWAARDE 
Inlaatlucht-/uitlaatluchtstroom is > 20 minuten > 
10 % onder wenswaarde geweest.

B***
B***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

50
51

IL-STROOM BOVEN WENSWAARDE 
UL-STROOM BOVEN WENSWAARDE 
Inlaatlucht-/uitlaatluchtstroom is > 20 minuten > 
10 % boven wenswaarde geweest.

B***
B***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

52
53

IL-FILTER VUIL 
UL-FILTER VUIL 
Druk over filter in-/uitlaatlucht > 10 minuten boven 
ingestelde alarmgrens.

B***
B***

0
0

1
1

10 m
10 m

M
M

54 SERVICEPERIODE > ALARMGRENS 
Ingestelde tijd serviceperiode verlopen. Bij resetten 
met RESET via handterminal worden laatste 7 etma-
len teruggeroepen. Nieuwe serviceperiode wordt 
ingesteld onder ALARMINSTELLINGEN.

B*** 0 1 Ingestelde tijd M

55
56

GEEN COMM. IL-STROOMDRUKSENSOR 
GEEN COMM. UL-STROOMDRUKSENSOR  
Regeleenheid aggregaat krijgt geen juiste communi-
catie met stroomdruksensor voor in-/uitlaatlucht.

A***
A***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

57
58

GEEN COMM. IL-FILTERDRUKSENSOR
GEEN COMM. UL-FILTERDRUKSENSOR 
Regeleenheid aggregaat krijgt geen juiste communi-
catie met filterdruksensor voor in-/uitlaatlucht.

B***
B***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

59
60

GEEN COMM. IL-KANAALDRUKSENSOR 
GEEN COMM. UL-KANAALDRUKSENSOR  
Regeleenheid aggregaat krijgt geen juiste communi-
catie met kanaaldruksensor voor in-/uitlaatlucht.  
Geldt alleen bij IL-/UL-drukregeling.

A***
A***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

61 GEEN COMM. DRUKSENSOR WW 
Regeleenheid aggregaat krijgt geen juiste communi-
catie met de aangesloten druksensor voor warmte-
wisselaar.  
Geldt alleen bij ontdooien.

B*** 0 1 10 s A

62-71 GEEN COMM. I/O-MODULE NR. 1–9 
Regeleenheid aggregaat krijgt geen juiste communi-
catie met aangesloten I/O-module 1–9.

B*** 0 1 3 s A

72 GEEN COMM. REGELEENHEID I/O 
Geen correcte communicatie tussen CPU-kaart en 
I/O-processor van de regeleenheid.

A 1 1 30 s A

83 SA PREFILTER FOULED
De druk bij het voorfilter van de toevoerlucht is 
constant hoger dan de vooraf ingestelde alarmlimiet 
gedurende 10 minuten.  

B*** 0 1 600 s M

84 EA PREFILTER FOULED
De druk bij het voorfilter van de afvoerlucht is 
constant hoger dan de vooraf ingestelde alarmlimiet 
gedurende 10 minuten. 

B*** 0 1 600 s M

85 KOELINGUITGANG 1 AFGEGAAN
Verbroken signaal verkregen bij D11 voor I/0-module 
6. Motorbeveiliging of drukschakelaar is mogelijk 
afgegaan.

A 0 1 3 s M

86 KOELINGUITGANG 2 AFGEGAAN
Verbroken signaal verkregen bij D12 voor I/0-module 
6. De motorbeveiliging of drukschakelaar is mogelijk 
afgegaan.

A 0 1 3 s M

*** Geblokkeerd als het hoofdmenu op de handterminal ontbreekt.
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A
la

rm
n

r. Alarmtekst
Functie

Prioriteit Stop Indicatie
led

Vertraging Reset

0=blokkeren 0=Bedrijf 0=Uit   s=seconde M=handmatig

A=A-alarm 1=Stop 1=Aan   m=minuut A=automatisch

B=B-alarm

89 NO COMM. SA PREFILTER PRESS. SENSOR
De regeleenheid van de luchtbehandelingsunit kan 
geen juiste communicatie tot stand brengen met de 
druksensor van het voorfilter van de toevoerlucht. 

B*** 0 1 10 s A

90 NO COMM. EA PREFILTER PRESS. SENSOR
De regeleenheid van de luchtbehandelingsunit kan 
geen juiste communicatie tot stand brengen met de 
druksensor van het voorfilter van de afvoerlucht. 

B*** 0 1 10 s A

91 FROST PROTECTION, PREHEATING, BELOW ALARM 
LIMIT
De sensor van de vorstbeveiligingsfunctie, voorver-
warming, heeft een temperatuur gemeten onder de 
vooraf ingestelde temperatuur. Fabrieksinstelling: 7 
°C

A 1 1 3 s M

92 FROST PROTECTION PREHEATING SENSOR DEFECTIVE
De sensor voor de vorstbeveiligingsfunctie, voorver-
warming, ontbreekt, is niet aangesloten of is defect, 
indien een luchtverwarmer voor warm water is 
aangesloten. 

A 1 1 3 s M

93 PREHEATING SENSOR DEFECTIVE
De sensor voor voorverwarming ontbreekt, is niet 
aangesloten of is defect, indien een luchtverwarmer 
voor warm water is aangesloten

A 1 1 3 s M

94 EL. AIR HEATER, PREHEATING, TRIPPED
 De thermische overbelastingsbeveiliging voor de 
aangesloten elektrische luchtvoorverwarming is afge-
gaan of is niet aangesloten.

A*** 1 1 3 s M

95 PREHEATING BELOW SETPOINT
 De voorverwarmingstemperatuur ligt onder het 
vooraf ingestelde instelpunt (voor ERS en toevoer-
luchtregeling) of Min SA temp (voor afvoerluchtrege-
ling) gedurende meer dan 20 minuten. 

A*** 1 1 20 m M

96 INSTELLINGEN VERLOREN GEGAAN
Na de reboot is de controlesom voor het back-
upbestand onjuist. Als een alarm wordt gegeven, 
keren de waarden in de handterminal terug naar 
de fabrieksinstellingen of zijn onjuist. Vergelijk de 
waarden en zet ze terug volgens het protocol voor de 
inbedrijfstelling.

A 1 1 3 s M

99 TIJDBLOKKERING GEACTIVEERD 
Neem contact op met Swegon of diens vertegenwo-
ordiger.

– – – –**** M

102 KOELKLEP I/O-7 DEFECT 
Koelklep ontvangt ander signaal op AI 1 dan op AU1 
op I/O-module.

B*** 1 0 10 m M

103 VERWARMINGSKLEP I/O-7 DEFECT 
Verwarmingsklep ontvangt ander signaal op AI 2 dan 
op AU2 op I/O-module.

A*** 1 0 10 m M

104 POMP KOELING I/O-7 AFGEGAAN
Pomp koeling ontvangt signalen die afwijken van 
instellingen. 

B*** 1 0 30 s M

105 POMP VERWARMING I/O-7 AFGEGAAN Pomp 
verwarming ontvangt signalen die afwijken van 
instellingen.

A*** 1 1 30 s M

106 TEMPERATUUR KOELWATER I/O-7 ONDER INGEST-
ELDE WAARDE Temperatuur van koelwater op I/O-
module is continue 7 °C onder ingestelde waarde.

B*** 1 0 30 m M

*** Geblokkeerd als het hoofdmenu op de handterminal ontbreekt.



NL.COMPACTUTSK.211115

50    www.swegon.com Wijzigingen voorbehouden.

A
la

rm
n

r. Alarmtekst
Functie

Prioriteit Stop Indicatie
led

Vertraging Reset

0=blokkeren 0=Bedrijf 0=Uit   s=seconde M=handmatig

A=A-alarm 1=Stop 1=Aan   m=minuut A=automatisch

B=B-alarm

107 TEMPERATUUR WARM WATER I/O-7 ONDER INGEST-
ELDE WAARDE  Temperatuur van warm water op I/O-
module is continue 7 °C onder ingestelde waarde. 

A*** 1 0 30 m M

108 TEMPERATUUR KOELWATER I/O-7 BOVEN INGEST-
ELDE WAARDE Temperatuur van koelwater op I/O-
module is continue 7 °C boven ingestelde waarde.

0*** 1 0 30 m M

109 TEMPERATUUR WARM WATER I/O-7 BOVEN INGEST-
ELDE WAARDE Temperatuur van warm water op I/O-
module is continue 7 °C boven ingestelde waarde. 

0*** 1 0 30 m M

110 TEMPERATUURSENSOR KOELWATER I/O-7 DEFECT 
Verschijnt als temperatuursensor van koelwater niet 
is aangesloten of defect is. 

B 1 0 3 s A

111 TEMPERATUURSENSOR WARM WATER I/O-7 DEFECT 
Verschijnt als temperatuursensor van warm water 
niet is aangesloten of defect is.

A 1 0 3 s A

160 GEEN COMMUNICATIE VOC-SENSOR
De regeleenheid van de luchtbehandelingsunit brengt 
geen correcte communicatie tot stand met de VOC-
sensor.

B 0 1 10 s A

161 INTERNE COMM.FOUT VOC-SENSOR
De regeleenheid van de luchtbehandelingsunit brengt 
geen correcte communicatie tot stand met de VOC-
sensor. 

B 0 1 60 sec. A

162 INTERNE FOUT VOC-SENSOR
VOC-sensor defect.  

B 0 1 60 sec. A

163 VOC-NIVEAU ONDER /BOVEN ALARMGRENS
De VOC-sensor heeft een niveau geregistreerd dat 
langer dan 60 seconden onder of boven het instel-
punt van de alarmgrens lag.

B 0 1 60 sec. A

*** Geblokkeerd als het hoofdmenu op de handterminal ontbreekt. 
**** Instelbaar van 0–99 maanden.
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18 INFORMATIEVE MELDINGEN 
Informatieve meldingen worden weergegeven op de 
handterminal. Informatieve meldingen worden alleen we-
ergegeven als de gebruiker het hoofdmenu bekijkt. 

Informatieve meldingen geven bijzonderheden over zaken 
als vereiste instellingen die niet zijn ingevoerd of ineffi-
ciënte bedieningsscenario’s. 

Meddelande  Nr Meddelande, text

1 FILTER CALIBRATION NOT EXECUTED 
De druk tussen de filters is niet gekalibreerd na het eerste gebruik. De melding keert elke 24 uur terug. De 
melding wordt niet weergegeven als de druk tussen de filters is gekalibreerd. 

2 H EXCH CALIBRATION NOT EXECUTED 
De druk van de warmtewisselaar is niet gekalibreerd nadat de functie voor de eerste maal werd geactiveerd. 
De melding keert elke 24 uur terug. De melding wordt niet weergegeven als de druk van de warmtewisselaar 
is gekalibreerd.

3 SPARE

4 INCORRECT DIP SWITCH SETTINGS 
DIL-schakelaars op de regelcircuitkaart staan in een niet-toegestane combinatie.

5 SPARE

6 E-MAIL ERROR 
Fout bij de levering van e-mail. De melding wordt na tien pogingen weergegeven.

7 FPREFILTER CAL NOT EXECUTED 
De druk tussen de voorfilters is niet gekalibreerd na de eerste start. De melding keert elke 24 uur terug. De 
melding wordt niet weergegeven als de druk tussen de voorfilters is gekalibreerd.
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19  TECHNISCHE GEGEVENS

19.1 Afmetingen, COMPACT-unit (als één geheel gebouwd)

245 607285 245 258258 285

7884 788 4

76

772 350

224

76

772
350

198

1214

16 16
380 18

ø 250

ø 250

ø 2
50

ø 2
50

50

73850 738 50

Gewicht 159-167 kg.  

Aan de voorzijde van de unit moet een ruimte van 800 mm worden vrijgehouden voor de 
inspectiedeur en boven de unit moet ten minste 200 mm worden vrijgehouden voor ope-
ning van de aansluitkap.

7189

1103

736

4 788 4

917

1302

90

16 34

60

110 883

210

350

201170360170

ø 250 (x4)

Gewicht 199-207 kg.  

Aan de voorzijde van de luchtbehandelingsunit moet een ruimte 
van 1000 mm worden vrijgehouden voor de inspectiedeuren.

19.2 Afmetingen, COMPACT Top-unit (als één geheel gebouwd)
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19.3 Aansluitmodule
De aansluitmodule bevat twee units: de regelunit en de 
voedingsunit.

Bij de COMPACT-unit bevindt de regelunit zich achter de 
afdekplaat van de warmtewisselaar. Als u toegang tot de 
regelunit wilt hebben, moet de afdekplaat worden gede-
monteerd

De voedingsunit bevindt zich achter de regelunit. 

De voedingsunit in de COMPACT-unit is toegankelijk na-
dat de aansluitkap is verwijderd van de bovenkant van de 
luchtbehandelingsunit. 

Bij de COMPACT Top-unit verwijdert u de afdekplaat die 
zich bij de kabeldoorvoer in het retourkanaal van de lucht-
behandelingsunit bevindt. Zie de afbeelding.

COMPACT-unit

COMPACT Top

Voedingsunit

Regelunit

Voedingsunit

Regelunit
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19.3.1 Interne aansluitingen
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19.3.2 Aansluiting op klemmenstroken

Klem Functie Opmerkingen
1,2 Uitgang 1 Selecteer afzonderlijke functie. Onafhankelijk contact, max. 5 A/AC1, 1A/AC3, 250 V AC.

3,4 Uitgang 2 Selecteer afzonderlijke functie. Onafhankelijk contact, max. 5 A/AC1, 1A/AC3, 250 V AC.

5,6 Ingang 1 Selecteer afzonderlijke functie. 

7,8 Ingang 2 Selecteer afzonderlijke functie. 

9,10 Stuurspanning Stuurspanning: 24 V AC, max. toegestane vermogen : 28 VA. 9 (G), 10 (G0).

11,12,13 Aansluitingen voor EIA 485 11 communicatieaansluiting A/RT+, 12 communicatieaansluiting B/RT–, 
13 = GND/COM.

14,15,16, 17 Motor warmtewisselaar 14 Aarde, 15 Rood, 16 Geel, 17 Zwart.

18,19,20 Monitor rotatiesensor 18 Bruin, 19 Blauw, 20 Zwart. 

21,22 Voedingsspanning, H EXCH-regeling 36 V AC, in

23,24 Voedingsspanning, regelunit 18 V AC, in

25,26 Voedingsspanning, uitgangen 24 V AC, in

27,28,29 Klepservomotor, wisselklep
(alleen van toepassing op COMPACT Heat)

27 (G0) Zwart 24 V AC(-), 28 (G) Rood 24 V AC(+), 29 (NO) Wit 24 V AC uit indien actief.

30,31,32 Klepservomotor, recirculatieklep 30 (G0) Zwart 24 V AC(-), 31 (G) Rood 24 V AC(+), 32 (NO) Wit 24 V AC uit indien actief.

33 Uitgang, vaste netvoeding: 12 V DC uit 12 V DC naar GND. Max. toegestane vermogen: 500 mA

34 PWM-invoer voor Clean Air Control VOC-sensor

35 Waarde is nul, GND

36 Uitgang, vaste netvoeding: 10 V DC uit 10 V DC naar GND max. toegestane vermogen: 20 mA.

37 Ingang, 0–10 V DC, voor vraaggestuurde regeling van 
de luchthoeveelheid of verschuiving wenswaarde

Luchtkwaliteitsensor

Digitale ingangen, klemmen 5–8, hebben een extra laag span-
ningstype. Analoge ingangen, terminal 37 heeft een ingangsimpe-
dantie van 66 k.Ω.

DIL-keuzeschakelaars:
COMPACT-unit, rechtse uitvoering: DIL-schakelaar 4 moet in de stand ON (aan) staan. De andere schakelaars moeten 
in de stand OFF (uit) staan.
COMPACT-unit, linkse uitvoering: DIL-schakelaars 1 en 4 moeten in de stand ON (aan) staan. De andere schakelaars 
moeten in de stand OFF (uit) staan.
COMPACT Top: DIL-schakelaar 3 moet in de stand ON (aan) staan. De andere schakelaars moeten in de stand OFF (uit) 
staan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14151617 181920 21 22 23242526 272829 303132 3334353637

O
N

DIL-keuze- 
schakelaar

Externe sensor en 
IQnomic Plus-modules

Geheugenkaart voor 
registratie en upgraden Netwerkaansluiting

Temperatuursensor, 
toevoerlucht

Communicatie, 
handterminal

Regelaar, luchtverwar-
ming

Drukopnemer, 
retourventilator*

Drukopnemer, toe-
voerventilator*

Temperatuursensor, 
retourlucht*

Temperatuursensor, 
buitenlucht*

*COMPACT-unit: De aanduidingen gelden alleen voor de rechtsgeplaatste uitvoering. In de linkse uitvoering verandert de functie en de benaming (de 
onderdeelbenaming is afhankelijk van hun functie voor toevoerlucht of voor afvoerlucht).
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19.4 Elektrische gegevens

19.4.1 Luchtbehandelingsunit

MIN. ELEKTRISCHE VOEDING
1 fase, 3-aderig, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT 

19.4.2 Ventilatoren

GESCHATTE GEGEVENS PER VENTIILATOR 

Type 02:  1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,4 kW (0,24 kW)*
Type 03:  1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,4 kW
*) De motorregelingen beperken het uitgangsvermogen tot de 
opgegeven waarde.

19.4.3 Aansluitmodule

Een 2-polige 3A Automatische installatieautomaat voor 
230V stuurstroom

19.4.4 Motor warmtewisselaar

Stappenmotor, 1 fase, 5,8 A (2A)*, 62 V max 90 V. 
*) De motorregelingen beperken het uitgangsvermogen tot de 
opgegeven waarde.

19.4.5 Onnauwkeurigheid regeling

Temperatuur ± 1oC.
Luchthoeveelheid ± 5%.
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20 BIJLAGEN 

20.1 Protocol inbedrijfstelling
Bedrijf

Behandeld door

Klant Datum SO-nr.:

Inst. Object/Aggregaat Indiv. nr.:

Adres inst. Type/Maat Programmaversie:

Kalibreren filter gedaan

Schakelklok, act. tijd ingest.

Andere besturing

Instellen tijdkanalen schakelklok

Kanaal Bedrijfsval Tijden Weekdag

1 Laag Hoog : – : :

2 Laag Hoog : – : :

3 Laag Hoog : – : :

4 Laag Hoog : – : :

5 Laag Hoog : – : :

6 Laag Hoog : – : :

7 Laag Hoog : – : :

8 Laag Hoog : – : :

Instellen jaarkanaal schakelklok

Kanaal Bedrijfsval Tijden Periode

1 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –
2 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –
3 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –
4 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –
5 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –
6 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –
7 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –

8 N. act. Stop Hoog Laag : – : / – – / –
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Functie Waarde fabrieksinstelling Aangepaste waarde

Temperatuur 

Temp. Reg. (Regeling) functie X ERS 1 ERS 2 SA EA ERS 1 ERS 2 SA EA

Verschil SA/EA (°C) 3,0
Stap 2
Breekpunt (°C) 22,0
X1 15,0
Y1 20.0
X2 20.0
Y2 18.0
X3 22.0
Y3 14.0
Instelpunt (°C) 21.5 21.5
Min. SA-temp. (°C) 15.0
Min. SA-temp. (°C) 28.0
Buitenluchttemperatuurcompensatie X Inactief Actief Inactief Actief

Temperatuur
Wintercomp. Y1 (°C) 3.0
Eindpunt, winter X1 (°C) -20.0
Startpunt, winter X2 (°C) 10.0
Startpunt zomer X3 (°C) 25.0
Eindpunt zomer X4 (°C) 40.0
Zomercomp. Y2 (°C) 2.0
Zomer nachtkoeling X Inactief Actief Inactief Actief

EA temp. start (°C) 22.0
EA temp. stop (°C) 16.0
Buitenluchttemp. stop (°C) 10.0
SA Instelpunt (°C) 10.0
In-bedrijf tijd start (uu:mm) 23:00
In-bedrijf stop (uu:mm) 06:00
Intermitterende nachtverwarming           X Inactief Actief Inactief Actief

EA/Ruimte start (°C) 16.0
EA/Ruimte stop (°C) 18.0
SA Nacht instelpunt (°C) 28.0
SA hoeveelheid (m²/s / Pa) 1)

SA hoeveelheid (m²/s / Pa) 0.0
Klepuitgang =0
Geforceerde ochtendventilatie
Tijd (uu:mm) 00:00
Jaloezieklep X Inactief Actief Inactief Actief

EA-ventilator X Inactief Actief Inactief Actief

EA/Ruimte temp 22,0°C     
EA min 15,0°C     
SA-max 28,0°C     
Wenswaardeverschuiving X Inactief Actief Inactief Actief

Externe sensor
Externe EA/ruimte X Inactief IQnom Comm. Inactief IQnom Comm.

Extern buiten X Inactief IQnom Comm. Inactief IQnom Comm.
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Functie Waarde fabrieksinstelling Aangepaste waarde

Hoeveelheid/druk
Ventilatorregeling, SA* X H.heid Druk Beh. Slaaf H.heid Druk Beh. Slaaf

Ventilatorregeling, EA* X H.heid Druk Beh. Slaaf H.heid Druk Beh. Slaaf
Hoeveelheid, lage snelheid* SA 1) 1)

EA 1) 1)

Hoeveelheid, hoge snelheid* SA 2) 2)

EA 2) 2)

Hoeveelheid, max. snelheid SA 4) 3) 4)

EA 4) 3) 4)

Hoeveelheid, min. snelheid SA 5)

EA 5)

Druk, lage snelheid* SA (Pa) 100
EA (Pa) 100

Druk, hoge snelheid* SA (Pa) 200
EA (Pa) 200

Max. snelheid ventilator* SA (%) 100%
EA (%) 100%

Druk, max. snelheid * SA (Pa) 400 6)

EA (Pa) 400 6)

Vraaggestuurd, lage snelheid SA (%) 25
EA (%) 25

Vraaggestuurd, hoge snelheid SA (%) 50
EA (%) 50

Clean Air Control X Inactief Actief Inactief Actief
VOC-sensor Analoog X Bus Analoog Bus
VOC lage snelheid % 50
VOC hoge snelheid % 30
Min. debiet m3/s 0,08
Max. debiet m3/s 0,2 (type 02) of 0,3 (type 03)
Buitenluchttemp. compen. X Inactief Actief Inactief Actief
Hoeveelheid
Wintercompens. Y1 (%) 30
Eindpunt, winter X1 (°C) -20
Startpunt, winter X2 (°C) 10
Regeling lagere snelheid
Functie Inactief X SA SA + EA Inactief SA SA + EA
Neutrale zone (°C) 0,0
In bedrijf

Functie voor tijdschakelklok X 1. Laag - hoog 2 .Stop-laag-hoog 1. Laag - hoog 2 .Stop-laag-hoog

Volgregeling
C-Factor 1,0

Filterfunctie Inact. SA EA X SA+EA Inact. SA EA SA+EA

Voorfilter X Inact. SA EA SA+EA Inact. SA EA SA+EA

Verlengd bedrijf
Externe lage snelheid (u:mm) 0:00
Externe lage snelheid (u:mm) 0:00

* Niet gebruikt voor Clean Air Control
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Functie Waarde fabrieksinstelling Aangepaste waarde

Zomer-/wintertijd Inactief X Actief Inactief Actief

Verwarmen
Warmtewiel
Ontdooien X Inactief Actief Inactief Actief

Naverwarming

Activering X Inact. Pomp Ventiel P+V Inact. Pomp Ventiel P+V

Periode werking 3 min.
Interval 24 uur
"Geforc. verwarming"
Functie, Uit/Aan X Inactief Actief Inactief Actief

Start grens, SA-temp. (°C) 3,0
Ramp-tijd (%) 2.5

Activering Koelrelais 1 X Inactief Pomp P+V Ventiel Inactief Pomp P+V Ventiel

Koelrelais 2 X Inactief Pomp P+V Ventiel Inactief Pomp P+V Ventiel

Periode werking 3 min.
Interval 24 uur
Reactiesnelheid regeling
Duur stap (s) 300
Grens buitenluchttemp. Stap 1 (°C) 3,0

Stap 2 (°C) 5,0
Stap 3 (°C) 7,0

Resettijd (s) 480
Koeling min. SA h.heid (m³s) 0,1
Koeling min. EA h.heid (m³s) 0,1
Neutrale zone (°C) 2,0

"Cooling BOOST" X Inactief Comf. Econ. Sequ. Inactief Comf. Econ. Sequ.

Comf.+econ. Econ.+sequ. Comf.+econ. Econ.+sequ.

Start grens SA-temp. (°C) 3,0
Ramp-tijd (%) 2.5
Ingangen/Uitgangen
Relais 1 A Alarmuitgang 4)
Relais 2 B Alarmuitgang 4)
Ingang 1 Externe lage snelheid 5)
Ingang 2 Externe hoge snelheid 5)
"IQnomic Plus"
I/O-module nr. 0 Aansluitingen 

ingang/uitgang
X Inactief Actief Inactief Actief

I/O-module nr. 3 Ext. controle X Inactief Actief Inactief Actief

I/O-module nr. 6 Ext. koeling X Inactief Actief Inactief Actief

I/O-module nr. 7 AYC X Inactief Actief Inactief Actief

I/O-module nr. 9 Voorverwarming X Inactief Actief Inactief Actief

Koelen

Koelunitregelingen Traploos
0-10 V

Traploos
10-0 V

On/Off
1-stap

On/Off
2-stappen

On/Off
3-stappen binaire modus

Inactief Automatische werking Inactief Automatische werkingX

X

Traploos
0-10 V

Traploos
10-0 V

On/Off
1-stap

On/Off
2-stappen

On/Off
3-stappen binaire modus



NL.COMPACTUTSK.211115

www.swegon.com    61Wijzigingen voorbehouden.

Functie Fabrieksinstelling Instelwaarde

All Year Comfort X Inact. Koelen Verw. K+V Koelen Verw. K+V K+V

Warm watertemp. (°C) 30
Koelwatertemp. (°C) 14
Ruimtecomp.,warm water X Inact. Actief Inact. Actief

Buitenluchttemp. (X1)(°C) -20
Warm water (Y1)(°C)  40
Buitenluchttemp. (X2)(°C)  5
Warm water (Y2)(°C)  30
Buitenluchttemp. (X3)(°C)  15
Warm water (Y3)(°C)  20
Buitentemp.comp., koelwater X Inact. Actief Inact. Actief

Buitenluchttemp. (X1)(°C) 10
Koelwater (Y1)(°C)  22
Buitenluchttemp. (X2)(°C)  20
Koelwater (Y2)(°C)  18
Buitenluchttemp. (X3)(°C)  25
Koelwater (Y3)(°C)  14
Ruimtecomp., warm water X Inact. Actief Inact. Actief

Ruimtetemperatuur (°C)  21
P-band (°C)  5
Nachtblokkering Inact. X Actief Inact. Actief

Ruimtecomp., koelwater X Inact. Actief Inact. Actief

Ruimtetemperatuur (°C)  21
P-band (°C)  5
Nachtblokkering Inact. X Actief Inact. Actief

Nachtcompensatie, warm water X Inact. Actief Inact. Actief

Temp. comp. (°C) -2
Nachtcomp., koelwater X Inact. Actief Inact. Actief

Temp. comp. (°C) 2
Nachtcompensatie X Inact. Actief Inact. Actief

Kanaal 1, Start, Stop, Weekdag Inact.
Kanaal 2, Start, Stop, Weekdag Inact.
Pompwerking, warm water
Buitenluchttemp. Start (°C) 15
Buitenluchttemp. Stop (°C)  18
Pompwerking, koelwater  
Buitenluchttemp. Start (°C) -20
Buitenluchttemp. Stop (°C)  -25
Alarmfunctie, warm water
Pompalarm X Inact. Open Sluit Cont. Inact. Open Sluit Cont.

Klep X Inact. Actief Inact. Actief

Alarmfunctie, koelwater 
Pompalarm X Inact. Open Sluit Cont. Inact. Open Sluit Cont.

Klep X Inact. Actief Inact. Actief

Activering, warm water X Inact. Pomp P+K Klep Inact. Pomp P+K Klep

Activeringsperiode, (min) 3
Interval (u) 24
Activering, koelwater X Inact. Pomp P+K Klep Inact. Pomp P+K Klep

Activeringsperiode, (min) 3
Interval (u) 24
Dauwpuntcompensatie X Inact. Actief Inact. Actief

Neutrale zone (°C) 2
Comp. luchthoeveelheid (%) 10
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Functie Waarde fabrieksinstelling Aangepaste waarde

Alarminstelling
Brandalarmfunctie
Interne brandalarmen X Inactief Actief Inactief Actief

Extern brandalarm Alarm resetten X Handm. Auto Handm. Auto

Werking vent. in geval van brand X Inactief  SA  EA  SA+EA Inactief  SA  EA  SA+EA

Vent.sn.heid SA in gev. van brand (%) 100
Vent.sn.heid EA in gev. van brand (%) 100
Externe alarmen
Tijdvertraging Alarm 1 (s) 10
Alarm bij sluiting, Alarm 1 1
Alarm resetten X Handm. Auto Handm. Auto

Tijdvertraging Alarm 2 (s) 10
Alarm bij sluiting, Alarm 2 1
Alarm resetten X Handm. Auto Handm. Auto

Alarmgrens temperatuur
Afwijking, SA-instelpunt 5,0
Minimum EA-temperatuur 15,0
Filterfunctie 
Filteralarmgrens
SA (%/Pa) 10/100
EA (%/Pa) 10/100
H EXCH ontdooien
Alarmgrens (Pa) 50
Service periode
Alarmgrens (maand) 12
Alarmprioriteit Zie de volgende pagina's -
Instellingen handterminal
Taalselectie Engels
Hoeveelheid unit  l/s X  m3/s  m3/u  l/s  m3/s  m3/u

Min./max. instelling
Instelpunt, SA/EA (°C) 15,0/40,0
Min. grens, SA (°C)           13,0/18,0
Max. grens, SA (°C)         25,0/45,0
Breekpunt, ERS-regeling (°C)          15,0/23,0
Verschil SA/EA (°C) 1,0/5,0
Beginwaarde –
Communicatie
EIA-485
Protocol Modbus RTU
Adres 1

PLA (Exoline) 1
ELA (Exoline) 1

Toerental 9600
Pariteit Geen
Stopbit 1
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Functie Waarde fabrieksinstelling Aangepaste waarde

Ethernet
Mac-id Afzonderlijk
DHCP-server Inactief
IP-adres 10.200.1.1
Poortnr. 80
Netwerkmasker 255.0.0.0
GateWay 000.000.000.000
DNS-server
Nr. 1 000.000.000.000
Nr. 2 000.000.000.000
Modbus TCP
IP 000.000.000.000
Poortnr. 502
Netwerkmasker 000.000.000.000
BACnet IP
Functie Inactief
Apparaat-ID 0000000
Poortnr. 47808

De waarden verwijzen om en om naar typen 02, 03.
1) Alleen van toepassing op COMPACT Heat
2) Alleen in combinatie met Cooling BOOST. 0,2 m3/s, 0,3 m3/s.
3) Alleen in combinatie met Demand control (vraagregeling). 0,08 m3/s, 0,08 m3/s.
4) Mogelijke opties: Regeling van klep voor buiten- en afvoerlucht, indicatie in bedrijf, indicatie in bedrijf met lage snelheid, indicatie 
in bedrijf met hoge snelheid, groepalarm A, groepalarm B, regeling van externe verwarming, regeling van externe koeling.
5) Mogelijke opties: Extern stoppen, extern in bedrijf met lage snelheid, extern in bedrijf met hoge snelheid, extern alarm 1, extern 
alarm 2, extern resetten, externe verwarming, extern brandalarm.
6) Alleen in combinatie met forcering.
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A
la
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r.
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Functie

Fabriekswaarde Instelwaarde
Prioriteit Indicatie Beïnvl. Prioriteit Indicatie Beïnvl.

0=geblokk. lichtdiode 0=Bedrijf 0=blokkeren lichtdiode 0=Bedrijf

A=A-alarm 0=Uit 1=Stop A=A-alarm 0=Uit 1=Stop

B=B-alarm 1=Aan B=B-alarm 1=Aan

1 Extern brandalarm geactiveerd A**** 1 1*

2 Intern brandalarm geactiveerd A**** 1 1*

3 Temp. vorstbescherming onder alarmgrens A**** 1 1*

4 Draaicontrole WW geactiveerd A 1 0**

5 Sensor vorstbescherming defect A**** 1 1*

6 IL-sensor defect A 1 1

7 UL-sensor defect A 1 1

8 Buiten-sensor defect B 1 0

9 Geen communicatie WW-regeling A*** 1 1

10 Geen communicatie IL-frequentieomv. A*** 1 1

11 Geen communicatie UL-frequentieomv. A*** 1 1

12 Overstroom IL-frequentieomvormer A*** 1 1

13 Overstroom UL-frequentieomvormer A*** 1 1

14 Onderspanning IL-frequentieomvormer A*** 1 1

15 Onderspanning UL-frequentieomvormer A*** 1 1

18 Te hoge temp. IL-frequentieomvormer A*** 1 1

19 Te hoge temp. UL-frequentieomvormer A*** 1 1

20 Geen communicatie SA frequentiebereik 
gateway A*** 1 1

21 Geen communicatie EA frequentiebereik 
gateway A*** 1 1

22 Hall-sensor defect SA frequentiebereik A*** 1 1

23 Hall-sensor defect EA frequentiebereik A*** 1 1

24 SA frequentiebereik geblokkeerd A*** 1 1

25 EA frequentiebereik geblokkeerd A*** 1 1

26 Fout bij opstarten SA frequentiebereik A*** 1 1

27 Overspanning in EA-2 frequentieregelaar A *** 1 1

30 Ext. EA/ruimtetemperatuursensor defect A *** 1 1

31 Ext. buitenluchttemperatuursensor defect B *** 1 0

34 Overstroom WW-regeling A*** 1 1

35 Onderspanning WW-regeling A*** 1 1

36 Overspanning WW-regeling A*** 1 1

37 Te hoge temperatuur WW-regeling A*** 1 1

38 WW drukval boven alarmgrens B*** 1 0

39 Elektrische accu geactiveerd A*** 1 1

40 UL-temperatuur onder alarmgrens A*** 1 1

41 IL-temperatuur onder wenswaarde A*** 1 1

42 Extern alarm nr. 1 geactiveerd A*** 1 1
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Functie

Fabriekswaarde Instelwaarde
Prioriteit Indicatie Beïnvl. Prioriteit Indicatie Beïnvl.

0=geblokk. lichtdiode 0=Bedrijf 0=blokkeren lichtdiode 0=Bedrijf

A=A-alarm 0=Uit 1=Stop A=A-alarm 0=Uit 1=Stop

B=B-alarm 1=Aan B=B-alarm 1=Aan

43 Extern alarm nr. 2 geactiveerd B*** 1 0

44 IL-kanaaldruk onder wenswaarde B*** 1 0

45 UL-kanaaldruk onder wenswaarde B*** 1 0

46 IL-kanaaldruk boven wenswaarde B*** 1 0

47 UL-kanaaldruk boven wenswaarde B*** 1 0

48 IL-stroom onder wenswaarde B*** 1 0

49 UL-stroom onder wenswaarde B*** 1 0

50 IL-stroom boven wenswaarde B*** 1 0

51 UL-stroom boven wenswaarde B*** 1 0

52 IL-filter vuil B*** 1 0

53 UL-filter vuil B*** 1 0

54 Serviceperiode > alarmgrens B*** 1 0

55 Geen communicatie IL-stroomdruksensor A*** 1 1

56 Geen communicatie UL-stroomdruksensor A*** 1 1

57 Geen communicatie IL-filterdruksensor B*** 1 0

58 Geen communicatie UL-filterdruksensor B*** 1 0

59 Geen communicatie IL-kanaaldruksensor A*** 1 1

60 Geen communicatie UL-kanaaldruksensor A*** 1 1

61 Geen communicatie WW-druksensor B*** 1 0

62 Geen communicatie I/O-module nr. 0 B*** 1 0

63 Geen communicatie I/O-module nr. 1 B*** 1 0

64 Geen communicatie I/O-module nr. 2 B*** 1 0

65 Geen communicatie I/O-module nr. 3 B*** 1 0

66 Geen communicatie I/O-module nr. 4 B*** 1 0

67 Geen communicatie I/O-module nr. 5 B*** 1 0

68 Geen communicatie I/O-module nr. 6 B*** 1 0

69 Geen communicatie I/O-module nr. 7 B*** 1 0

70 Geen communicatie I/O-module nr. 8 B*** 1 0

71 Geen communicatie I/O-module nr. 9 B*** 1 0

72 Geen communicatie regeleenheid I/O A 1 1

83 Toevoerlucht, voorfilter vervuild. B*** 1 0

84 Toevoerlucht voorfilter, vervuild. B*** 1 0

85 Koelinguitgang 1 afgegaan A 1 0

86 Koelinguitgang 2 afgegaan A 1 0

89 Geen communicatie met druksensor door 
voorfilter toevoerlucht B*** 1 0

90 Geen communicatie met druksensor door 
voorfilter afvoerlucht B*** 1 0

91 Vorstbescherming voor voorverwarming 
onder alarmlimiet

A  1 1
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Functie

Fabriekswaarde Instelwaarde
Prioriteit Indicatie Beïnvl. Prioriteit Indicatie Beïnvl.

0=geblokk. lichtdiode 0=Bedrijf 0=blokkeren lichtdiode 0=Bedrijf

A=A-alarm 0=Uit 1=Stop A=A-alarm 0=Uit 1=Stop

B=B-alarm 1=Aan B=B-alarm 1=Aan

92 Vorstbescherming voor 
voorverwarmingssensor defect A 1 1

93 Voorverwarmingssensor defect A 1 1

94 Elektrische verwarming voor 
voorverwarming afgegaan

A*** 1 1

95 Voorverwarming onder instelpunt A*** 1 1

96 Instellingen verloren gegaan A 1 1

99 Tijdsblokkering geactiveerd A 1 1

102 Koelklep I/O-7 defect B*** 1 0

103 Verwarmingsklep I/O-7 defect A*** 1 0

104 Pomp koeling I/O-7 afgegaan B*** 1 0

105 Pomp verwarming I/O-7 afgegaan A*** 1 1

106 Koelwatertemp. I/O-7 onder ing. waarde B*** 1 0

107 Warm watertemp. I/O-7 onder ing. waarde A*** 1 0

108 Koelwatertemp. I/O-7 boven ing. waarde 0*** 1 0

109 Warm watertemp. I/O-7 boven ing. waarde 0*** 1 0

110 Sensor koelwatertemp. I/O-7 defect B 1 0

111 Sensor warm watertemp.r I/O-7 defect A 1 0

160 Geen communicatie VOC-sensor B 1 0

161 Interne comm.fout VOC-sensor B 1 0

162 Interne fout VOC-sensor B 1 0

163 VOC-niveau onder/boven alarmgrens B 1 0

*  Niet instelbaar, stopt aggregaat altijd
** Niet instelbaar, stopt aggregaat bij temperaturen < +5 ºC

*** Geblokkeerd als het hoofdmenu op de handterminal ontbreekt.
*** Kan niet worden geblokkeerd.

Afgesteld door:

Datum

Bedrijf

Naam



NL.COMPACTUTSK.211115

www.swegon.com    67Wijzigingen voorbehouden.

20.2 Conformiteitsverklaring
Ga voor een Conformiteitsverklaring naar onze website 
www.swegon.com.

20.3 Ecodesign data
The air handling unit complies with the directives 
2009/125/EC and 2014/53/EU. 

Data for directive 2014/53/EU is available for sizing in the 
product selection software AHU Design. 

Data for directive 327/2011/EU according to below.

Air Handling Units (including GOLD-E), EU regulation 327/2011 all fan data 
Datum:

mm kW Actual Req 2015 Actual Req 2015 kW m³/s Pa minˉ¹
2 - ebm-papst 250 ebm-papst 0,23 A Static Yes 1,00 65,5 44,4 83,1 62 0,210 0,400 303 2250

3 - ebm-papst 250 ebm-papst 0,40 A Static Yes 1,00 66,7 47,2 81,5 62 0,393 0,500 470 2800

COMPACT
Unit, Top
Air ,Heat

Efficiency grade NMotor
powerImpeller

type

Impeller
diameter Motor

manufactureType Size Motor
option

2020-03-23

Fan data Data according to ErP directive in technical documentation and free access webpage

Power
input Ped

Air Flow
qv

Pressure
increase pfs

Speed nInstallation
category

Efficiency
category

Vaiable
speed
drive

Specific
ratio

Overall efficiency ηe(s)

AHU data
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Alle documenten zijn ook in digitale vorm beschikbaar en kunnen worden gedownload van

www.swegon.com


