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Funktionsguide MIRU Control,  
GOLD version E/MIRUVENT

1. Allmänt
Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ 
MIRUVENT.

Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio tak-
fläktar med styrutrustning MIRU Control kopplas till ett 
GOLD-aggregat (kräver programversion 1.09 eller senare).

Den här guiden är en vägledning för elektrisk anslutning 
och igångkörning av styrutrustning MIRU Control i kombi-
nation med takfläkt MIRUVENT. Funktionsguiden behand-
lar också elektrisk anslutning mellan MIRU Control och 
GOLD-aggregat. 

Fläktmotor i takfläkt MIRUVENT skall vara av typ AC-
motor med integrerad frekvensomriktare, eller EC-motor 
med integrerad motorstyrning som kommunicerar med 
Miru control via Modbus.

2. Materialspecifikation

Styrning av MIRUVENT-fläkt via MIRU Control:
Styrutrustning MIRU Control    TBMZ-1-1
MIRUVENT-fläkt med typkod                 MIRU-x-xx-xx-3-0 
  eller MIRU-x-xx-xx-1-x
x = modell- och storlekskoder

Tryckgivare tryckreglering                             TBLZ-1-23-aa* 
Tryckgivare flödesmätning                            TBLZ-1-23-aa* 
aa = kod för kabellängd i meter.
Kabel från en av tryckgivarna måste vara så lång att den 
når till styrutrustning MIRU Control.

Utetemperaturgivare                                     TBLZ-1-25-2** 

Uppkoppling till Gold aggregat:
Anslutningssats  TBLZ-1-64 
Innehåller kabeladapter och kommunikationskabel.

Övrigt:
3-ledad kabel för kommunikation till MIRUVENT-fläkt.

2-ledad kabel för eventuell utetemperaturgivare. 

Kabel för matningsspänning till MIRU Control, 230V.

Kabel för matningsspänning till MIRUVENT-fläkten.  
1 x 230 V eller 3 x 400 V, se separat installationsanvisning 
för MIRUVENT.   

* Minst en tryckgivare för antingen tryckreglering eller flödesmätning 

är obligatorisk. Två stycken tryckgivare, en för tryckreglering och en för 

avläsning av flöde, är möjligt.

** Endast vid utetemperaturkompensering
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3. Installationsprincip

MIRU Control

Luftbehandlingsaggregat GOLD 

(anslutningssats TBLZ-1-64 krävs)

Styrutrustning  

MIRU Control

Takfläkt

MIRUVENT

Ute-/rumstemperaturgivare

TBLZ-1-25-2

Tryckgivare flöde

TBLZ-1-23-aa

(kan monteras inuti  

takfläkt MIRUVENT)

Tryckgivare tryckreglering

TBLZ-1-23-aa

Matningsspänning

1-fas, 3-ledare, 230 VAC

(kabel ingår ej i leverans)

Matningsspänning

Se instruktion MIRUVENT

(kabel ingår ej i leverans)

3-ledare.  

Partvinnad kabel rekommen-

deras. Om skärm används skall 

skärmen förbindas i aggrega-

tets chassi , ej anslutas i MIRU 

Control.

(ingår ej i leverans)

2-ledare, kabelarea min 0,5 mm², 

max. 100 meter (ingår ej i leverans)

3-ledare.  

Partvinnad kabel rekommenderas. Om skärm används skall skär-

men förbindas i takfläktens chassi , ej anslutas i MIRU Control. 

(ingår ej i leverans)

Modularkabel (ingår, 1-15 m)
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4. Kommunikation
Installera luftbehandlingsaggregat GOLD, takfläkt MIRU-
VENT och styrutrustning MIRU Control fysiskt, se separata 
installationsanvisningar.

4.1. MIRU Control och takfläkt MIRUVENT

Anslutning till MIRU Control

Anslut 3-ledad kabel till plint 11 (A), 12 (B) och 13 (GND) 
på styrkortet i MIRU Control. Se skiss. 

Partvinnad kabel rekommenderas. 

Anslutning till MIRUVENT

MIRUVENT med AC-motor     
och integrerad frekvensomriktare

Lossa och vik upp frekvensomriktarens överdel. 

Ställ överdelen i därför avsett spår på underdelen. 

Anslut kommunikationskabeln till plintarna A, B och GND, 
vid markeringen Bus, se skiss.  

MIRUVENT med EC-motor och styrning  

Kommunikationskabel skall anslutas till plintar i säkerhets-
brytarens kapsling. 

Anslut ledare A till plint 4, ledare B till plint 5 och ledare 
GND till plint 6.

Intern elektrisk anslutning till motorstyrning är utförd från 
fabrik. 

A B GND A B - - -GND
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

STOP LS HS TEMPINT.BUS(FAN)

TE
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M
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N
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FF

Styrenhet, MIRU Control

A
}(GND)

Plintar frekvensomriktare, MIRUVENT

B Bus

L1
N

Aux NO
Aux NO
Aux NC
Aux NC

1
N

65
7 8

N
2

2
3

PE

5
6

4A

GND
B

PE

Plintar i säkerhetsbrytarens kapsling, MIRUVENT

Vit-orange

Övriga
Orange
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4.2. MIRU Control och  
tryckgivare TBLZ-1-23-aa
Vid tryckreglering skall tryckgivare monteras på eller i 
anslutning till MIRUVENT-fläktens frånluftskanal. Se skiss. 
Ställ tryckgivarens funktionsomkopplare i läge 1. Se bild.

Vid flödesreglering kan tryckgivare monteras på lämplig 
plats i utrymmet för fläktmotor inne i MIRUVENT-fläkten. 
Anslut slangar till befintliga mätnipplar i samma utrymme. 
Blå nippel ansluts till tryckuttag (-) på tryckgivaren och vit 
nippel ansluts till tryckuttag (+). Ställ tryckgivarens funk-
tionsomkopplare i läge 0. Se bild.

Anslut modularkabel till valfri modularanslutning i tryckgi-
vare. Se bild.

Om tryckgivare för tryckreglering och för flödesmätning 
används, skall dessa seriekopplas.

Anslut modularkabel/modularkablar för tryckgivare till 
MIRU Control i modularanslutning X10 och/eller X11. Se 
skiss.

Spår för kabelför-
läggning(2 st.)

Modular- 
anslutningar

Tryckgivare TBLZ-1-23-aa

L N PE A B GND A B - - -GND
1 2 4 53

SUPPLY

COM  NO

OP.

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21X10 X117
COM  NO

ALARM INT. BUS STOP LS HS TEMPEXT.BUS(BMS) INT.BUS(FAN)

X12

TE
R
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FF

Tryckgivare 

TBLZ-1-23-aa
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Funktionsom-
kopplare

Tryckgivare TBLZ-1-23-aa

Styrenhet,  

MIRU Control
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A B GND A B - - -GND
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

STOP LS HS TEMPINT.BUS(FAN)EXT.BUS(BMS)
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SD

WLAN

CPU 1

CPU 2

1
A

2
B

3
GND

4
+

5
-

6
+

7
-

8
+

9
-

10
+

11
-

12
+

13
-

SA TempCom 5Com 4Com 3Com 2Com 1

14
+

15
-

16
+

17
-

18
+

19
-

Heat Cool

20
C

21
NO

22
C

23
NO

24
C

25
NO

26
C

27
NO

28
P

29
G

30
G0

31
G

32
G0

24V AC

Sensor 1 Sensor 2 Sensor 4Sensor 3 Com 6 Com 7 Com 8 Com 9 Com 10 Com 11
+
33

-
34

G
35

G0
36

Y
37

U
38 39 40

24V AC In
41 42

18V AC In
45 46
230V AC In

4743 44
230V AC Out

4.3. MIRU Control och  
ute-/rumstemperaturgivare TBLZ-1-25-2
Montera temperaturgivare TBLZ-1-25-2, se separat instal-
lationsanvisning.

Kabel ska vara minst 0,5 mm² och max. längd 100 meter. 
Se skiss.

Styrenhet, MIRU Control

Temperaturgivare

TBLZ-1-25-2

Max längd 100 m 

Kabelarea min 0,5 mm²

4.4. MIRU Control och  
luftbehandlingsaggregat GOLD
Detta avsnitt är endast aktuellt vid uppkoppling till GOLD-
aggregat.

Tillbehör anslutningssats TBLZ-1-64 krävs. Anslutningssats 
innehåller kabeladapter och modularkabel. 

Montera kabeladapter på DIN-skena i GOLD-aggregatets 
ellåda eller på annat lämpligt ställe i anslutning till denna. 

Anslut modularkabel mellan en av modularanslutningarna 
på kabeladaptern och modularanslutning märkt ”COM4” 
på styrenheten i GOLD-aggregatet. Se skiss.

Anslut 3-ledad kabel mellan MIRU Control och luftbe-
handlingsaggregat GOLD. 

Partvinnad kabel rekommenderas. 

Anslut kabel till plint 8 (A), 9 (B) och 10 (GND) på styrkor-
tet i MIRU Control . 

Anslut ledare A till plint 4 på kabeladapter, ledare B till 
plint 3 och ledare GND till plint 1. Se skiss.

Om fler MIRU Control än en ska kopplas till ett GOLD-
aggregat, se avsnitt 4.1 MIRU Control till GOLD i separat 
installationsanvisning MIRU Control.

Styrenhet GOLD

Kabeladapter

Modularkabel

Styrenhet, MIRU Control

Plint kabeladapter

1 2 3 4

A B GND A B - - -GND
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

STOP LS HS TEMPINT.BUS(FAN)EXT.BUS(BMS)
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5. Inställningar före spänningsättning

Takfläkt MIRUVENT med EC-motor  
och integrerad styrning

Kontrollera att adressomkopplarna är rätt inställda, se 
skiss. 

MIRU Control

Om ingången för Externt stopp ej används för att styra 
fläktens drift, skall en bygel anslutas mellan plint 14 och 
plint 15. 

Om en MIRU Control är ansluten till GOLD-aggregat, skall 
bygeln JP2, ”TERM. ON OFF”, vara i läge ON. Se skiss.

Om flera MIRU Control är anslutna till samma GOLD-
aggregat, skall den MIRU Control som är sist i kommuni-
kationsslingan ha sin bygeln JP2, ”TERM. ON OFF” i läge 
ON. För övriga MIRU Control skall bygeln JP2, vara i läge 
OFF.  

Motorstyrning EC-motor, MIRUVENT

Adressomkopplare 
skall vara i läge 0.

Adressomkopplare 
skall vara i läge 1.

L N PE A B GND A B - - -GND
1 2 4 53

SUPPLY

COM  NO

OP.

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21X10 X117
COM  NO

ALARM INT. BUS STOP LS HS TEMPEXT.BUS(BMS) INT.BUS(FAN)

X12

TE
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FF

Bygel JP2

Styrkort, MIRU Control
Eventuell bygel
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6. Inställningar,  
manöverpanel MIRU Control
När MIRU Control är spänningssatt skall ett antal inställ-
ningar utföras på  manöverpanelen.

För hantering av manöverpanelen, se separat installations-
anvisning MIRU Control. 

Fläktstorlek

Ställ in storlek/typ av takfläkt MIRUVENT, som styrutrust-
ning MIRU Control skall styra. 

Avläs fläktens storlek/typ på takfläktens typskylt.

Ställ in motsvarande storlek under grundinställning. Se 
meny.

Flödesenhet

Ställ in önskad enhet för flödes mätning (m³/s , l/s eller 
m³/h). Fabriksinställning m³/s.

Fläktreglering

MIRU Control är fabriksinställd för tryckreglering (Tryckreg. 
giv. = PÅ). Tryckreglering kräver att en tryckgivare inställd 
för tryckreglering (funktionsomkopplare = 1) är ansluten. 

För att välja flödesreglering, skall Flödesgivare ställas = På 
och Tryckreg. giv. ställas = AV. Flödesreglering kräver att en 
tryckgivare inställd för flödesreglering (funktionsomkopp-
lare = 0) är ansluten.

Vid tryckreglering, kan flödet avläsas. Det förutsätter att 
två tryckgivare finns anslutna och både Tryckreg. giv. och 
Flödesgivare är inställda = På.  

Trycket visas i Pa och flödet i vald flödesenhet.

Grundinställning
Storlek   25-28-3-0
Flödesenhet m3/s
Flödesgivare PÅ
Tryckreg.giv. PÅ
<Återgå Ändra>

Meny i manöverpanelen, MIRU Control
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7. Grundinställningar, MIRU  
Control anslutet till GOLD-aggregat
Om en eller flera MIRU Control är anslutna till ett GOLD-
aggregat, skall ett antal inställningar utföras.

1 st. MIRU Control

Om 1 st. MIRU Control är ansluten till GOLD-aggregatet, 
gäller de fabriksinställda värdena. 

Fabriksinställda värden: 
Modbus ID = 100  
Hastighet = 38400 
Paritet = Ingen  
Stopp bitar = 1.

Inställningarna kan kontrolleras under Servicemeny (kod 
1112) – Kommunikation, se meny.

 

2 - 10 st. MIRU Control  
Max 10 st. MIRU Control kan anslutas till ett GOLD-aggre-
gat. 

Om 2 - 10 st. MIRU Control är anslutna till ett GOLD-
aggregat måste Modbus ID vara unikt för respektive MIRU 
Control.

MIRU Control motsvarande fläkt 1 i GOLD-aggregatets 
handterminal, skall ha Modbus ID = 100. Fläkt 2 skall ha 
Modbus ID =101. Fläkt 3 skall ha Modbus ID = 102 o s v.  

I GOLD-aggregatets handterminal (under Installation – 
Funktioner – MIRU Control – Funktioner Av/På) skall Fläkt 
1 sättas = Aktiv. Är fler MIRU Control anslutna, skall också 
de fläktarna sättas = Aktiv.

SERVICEMENY
Flöde/Tryck

Kommunikation
Bakgrundsljus

<Återgå Välj>

Meny i manöverpanelen, MIRU Control
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8. Driftsinställningar

Miru Control

Rad 2 i startmenyn visar fläktens aktuella driftläge, till 
exempel STOPP eller LÅGFART.

Rad 3 i startmenyn indikerar, genom att visa olika symbo-
ler, hur takfläkt MIRUVENT styrs, till exempel via internt 
kopplingsur eller externt övervakningssystem.

Rad 4 i startmenyn visar knapparnas aktuella funktion, 
till exempel Auto, Stopp eller Meny. "Auto" innebär att 
en tryckning på knappen ställer in fläkten i auto-läge. 
"Stopp" innebär att fläkten är i drift och att en tryckning 
på knappen ställer in fläkten i stopp-läge.

Se skiss.

För ytterligare information om manöverpanelen, se sepa-
rat installationsanvisning för styrutrustning MIRU Control. 

OBS! Stoppingången måste vara sluten mellan plint 14 
och 15 för att fläkten skall kunna startas.

Drifttider via manöverpanel Miru Control

Ställ in aktuellt datum och tid under Tid/Datum i huvud-
menyn.

Fyra olika tidkanaler kan ställas in under Tidkanal. 

För samma drifttider varje dag i veckan (Mån-Sön) räcker 
det att programmera en tidkanal. Olika drifttider under 
veckans dagar programmeras i varsin tidkanal (Mån-Fre, 
Lör-Sön eller Mån, Tis, Ons etc).

Ställ in lågfart eller högfart under Drift.

Ställ in starttid (hh:mm) under Starttid.

Ställ in stopptid (hh:mm) under Stopptid.

Vid drift dygnet runt rekommenderas att digitala ingångar 
används.

Indikerar att MIRUVENT styrs av någon av de externa ingång-
arna stopp, lågfart eller högfart.
Indikerar att MIRUVENT styrs av det interna kopplingsuret, låg- 
eller högfart.

Indikerar att MIRUVENT styrs av externt övervakningssystem 
via extern BUS.

MIRU Control  Mån 22:20

LÅGFART

Stopp Meny

Rad 2

Rad 3

Rad 4

HUVUDMENY
Tid/Datum
Flöde/Tryck

<Återgå Välj>

Tid / Datum
Sön 1.1.2010

0:13
Tidkanal

<Återgå Ändra>

Manöverpanel, MIRU Control

Knapp



SE.FUNKMIRU.140408

Reservation för ändringar.10    www.swegon.com

Drifttider via handterminal GOLD

Detta avsnitt är endast aktuellt vid uppkoppling till GOLD-
aggregat. 

I GOLD-aggregatets handterminal (under Installation – 
Funktioner – MIRU Control – Driftnivå) skall för varje fl äkt 
(Fläkt nummer) väljas:

 - vilka fl öden eller tryck MIRUVENT-fl äkten skall arbeta 
med vid lågfart respektive högfart: Alla värden kan sättas, 
men enbart de för aktiverad funktion (fl ödesreglering eller 
tryckreglering) gäller.

Under Miru Control – Fläktfunktion skall för varje fl äkt 
(Fläkt nr.) väljas:

 - om MIRUVENT-fl äkten skall ha samma start- och stoppti-
der som GOLD-aggregatet. Parallell start väljs. 

 - om MIRUVENT skall ha samma låg- och högfartsinställ-
ningar som GOLD-aggregatet. Parallell låg/högfart väljs. 

 - om MIRUVENT skall arbeta tillsammans med GOLD-
aggregatets fl äktar så att en automatisk balansering av 
fl ödet sker.   

 - vilken av GOLD-aggregagatets fl äktar som skall arbeta 
med att balansera det totala fl ödet kan väljas. Väljs tilluft 
ökas tilluftsfl ödet i GOLD-aggregatet med motsvarande 
mängd. Väljs frånluft minskas frånluftsfl ödet i GOLD-
aggregatet med motsvarande mängd.

Under MIRU Control – Schemainställningar kan för varje 
fl äkt (MIRU nr.) väljas:

- drift/tider för alla fyra kanaler.
Drift: lågfart eller högfart.
Tid: För samma drifttider varje dag i veckan (Mån-Sön) 
räcker det att programmera en tidkanal. Olika drifttider 
under veckans dagar programmeras i varsin tidkanal 
(Mån-Fre, Lör-Sön eller Mån, Tis, Ons etc). 
Ej aktiv innebär att schemainställningarna inte har någon 
inverkan.

MIRU Control



SE.FUNKMIRU.140408

Reservation för ändringar. www.swegon.com    11

9. Driftsättning, Miruvent
9.1 AC-motor med 
integrerad frekvensomriktare, Modbus
Säkerställ att matningsspänning fram till MIRUVENT-fläk-
tens säkerhetsbrytare finns.

Slå till MIRUVENT-fläktens säkerhetsbrytare. 

Frekvensomriktaren är nu redo att ta emot styrsignaler via 
kommunikation från MIRU Control. 

9.2 EC-motor, Modbus
Säkerställ att matningsspänning fram till MIRUVENT-fläk-
tens säkerhetsbrytare finns.

Slå till MIRUVENT-fläktens säkerhetsbrytare. 

Motorstyrningens röda och gröna lysdiod blinkar under 
uppstart.

När röd lysdiod slutar blinka (endast grön lysdiod blinkar) 
är fläkten redo att startas.

Kontrollera att adressomkopplare närmast lysdioder, på 
motorstyrningen, är inställda på 0 resp. 1.

Motorstyrningen är nu redo att ta emot styrsignaler via 
kommunikation från MIRU Control. 

10. Felsökning
10.1 AC-motor med 
integrerad frekvensomriktare, Modbus
Det finns åtta interna skydd i frekvensomriktaren som 
avger larm och stoppar takfläkt.

Larmorsak kan avläsas på lysdiod 2 inuti frekvensomrikta-
ren. Skruva loss och vik upp frekvensomriktarens överdel 
och läs av antalet blinkningar (följt av en längre släckt 
period).  

1 blinkning   Låg matningsspänning
2 blinkningar  Hög matningsspänning
3 blinkningar  Överström till motor
4 blinkningar  Övertemperatur i frekvensomriktare
5 blinkningar  Fasfel på matningsspänning, fas saknas
6 blinkningar  Ojämn matningsspänning mellan faser
10 blinkningar Kommunikationsfel mellan över-  
   och underdel
11 blinkningar Fel på minneskrets

I menyn på manöverpanel till MIRU Control avläses dessa 
fel som Nr. 1 Fläkt utlöst.

Återställning av larm.
Bryt matningsspänningen till AC-motor och frekvensom-
riktarstyrning, så länge att de interna kondensatorerna blir 
spänningslösa (ca. 90 sekunder).

10.2 EC-motor, Modbus 
Det finns tre orsaker till att motorstyrningen avger larm 
och stoppar takfläkt.

FEL VARVTAL:  
Röd och grön lysdiod på motorstyrningen blinkar alterne-
rande.

Fläktvarvtal stämmer inte med börvärde till fläktmotor. 

Orsaken kan vara att en effektvakt nått sin max.-gräns. 
Motorstyrningen drar då ned fläktmotorns varvtal med 
100 rpm, vilket gör att varvtalet avviker från börvärde. 

Orsaken kan också vara felinställd storlek under grundin-
ställning i MIRU Control. 

UNDERSPÄNNING:  
Röd lysdiod på motorstyrningen lyser. 

Låg spänning i mellanled/likriktare.

MOTORFEL:  
Röd lysdiod på motorstyrningen lyser. 

Kommunikationsfel med hallsensorer (=lägesgivare).

Återställning av larm.
Återställning av larm kan ske på två sätt:

1. Genom att trycka in den röda reset-knappen på motor-
styrningen (vid sidan av lysdioderna) i 1-2 sekunder.

2. Genom att bryta matningsspänningen till motorstyr-
ningen, så länge att de interna kondensatorerna blir 
spänningslösa och att röd och grön lysdiod först lyser och 
sedan slocknar.



SE.FUNKMIRU.140408

Reservation för ändringar.12    www.swegon.com

10.3 MIRU Control
Sju olika larm kan visas i display på manöverpanel till MIRU 
Control.

Nr. 1 FLÄKT UTLÖST   
Motorstyrning till MIRUVENT-fläkten har löst ut ett sum-
malarm. För återställning av larm, se återställning av larm 
under avsnitt 10.1.

Nr. 2 FLÄKT KOMM. FEL  
MIRU Control uppnår inte korrekt kommunikation med 
MIRUVENT-fläktens motorstyrning. 

Kontrollera att matningsspänning finns till MIRUVENT-fläk-
ten och att grön lysdiod på motorstyrningen blinkar.  
För återställning av larm, bryt matningsspänningen under 
2 minuter.

Nr. 3 FLÖDESGIVARFEL  
MIRU Control uppnår inte korrekt kommunikation med 
tryckgivare för flödesmätning.

Kontrollera att tryckgivaren är inställd på adress 0, och att 
kommunikationskabel är korrekt ansluten, se avsnitt 4.2. 

När allt är korrekt skall tryckgivarens nedre lysdiod lysa 
med fast sken och den övre lysdioden blinka.

Nr. 4 TRYCKGIVARFEL   
MIRU Control uppnår inte korrekt kommunikation med 
tryckgivare för tryckreglering.

Kontrollera att tryckgivaren är inställd på adress 1, och att 
kommunikationskabel är korrekt ansluten, se avsnitt 4.2 

När allt är korrekt skall tryckgivarens nedre lysdiod lysa 
med fast sken och den övre lysdioden blinka.

Nr. 5 TEMPERATURGIVARFEL   
MIRU Control uppnår inte korrekt kommunikation med 
utetemperaturgivare.

Kontrollera att temperaturgivaren är rätt ansluten, se 
avsnitt 4.3. 

Nr. 6 FLÖDE/TRYCK AVVIK.   
Luftflöde eller kanaltryck avviker kontinuerligt +/-20% 
från börvärde. 

Kontrollera att slangar till tryckgivare är korrekt anslutna, 
se avsnitt 4.2.

Återställning av larm.
Om något av ovanstående larm visas på manöverpanelen, 
och inget annat anges i larmlistan ovan, skall larm åter-
ställas genom att trycka på knapp under texten reset på 
manöverpanelen till MIRU Control.


