
SE.MIRUCONTROL.141219

Reservation för ändringar. www.swegon.se    1

1. Allmänt
MIRUVENT är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de 
flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där 
luften har måttlig halt av luftföroreningar.  

Till takfläkten kan även styrutrustning MIRU Control leve-
reras. MIRU Control kan styra ett antal olika parametrar. 

Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio tak-
fläktar med styrutrustning MIRU Control kopplas till ett 
GOLD-aggregat (GOLD version D kräver programversion 
6.03 eller senare).

MIRU Control är avsedd att monteras i anslutning till 
takfläkten.

Funktionsprincip

Installationsanvisning, styrutrustning MIRU Control
MIRUVENT.

RoHS

229 116

20
4

3. Tekniska data
CE-godkännande	

Kapslingsklass		  IP54			 

Omgivningstemperatur:					   
under drift		  -20 °C – +40 °C		   
under lagring		  -40 °C – +80 °C

Vikt			   1 kg

	

Mått

BP1

BP2 T1

BT1

T1 Motorstyrning för steglös varvtalsreglering av 
fläktmotor.

BP1 Tryckgivare för konstanthållning av tryck i från-
luftskanal. 

BP2 Tryckgivare för konstanthållning av flöde i från-
luftskanal/avläsning av aktuellt luftflöde.

BT1 Extern temperaturgivare för mätning av utelufts- 
eller rumstemperatur. Används för börvärdesför-
skjutning av tryck eller flöde.

2. Installation
Apparatlådan monteras på ett lämpligt, solskyddat ställe. 
Montering sker med hjälp av fyra skruvar (ingår ej i leve-
rans).

Dokumentets ursprungsspråk är svenska
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4. Elektrisk anslutning
Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt 
gällande föreskrifter.

Plint Funktion Kommentar
1,2,3 Matningsspänning 230 VAC -10/+15%, 50/60 Hz

4,5 Driftindikering Fri slutande kontakt, 250 VAC, 8A/AC1, 2A/AC3 sluter vid drift 

6,7 Larmindikering Fri slutande kontakt, 250 VAC, 8A/AC1, 2A/AC3 sluter vid utlöst larm 

8,9,10 Övervakande system eller GOLD EIA-485, Modbus RTU, extern BUS

11,12,13 Takfläkt MIRUVENT EIA-485, Modbus RTU, Intern BUS

14,15 Externt stopp Digital ingång (typ klenspänning), extern kontaktfunktion. Stoppar via brytande funktion. Bryts 
förbindelse stoppas takfläkt.

16,17 Extern lågfart Digital ingång (typ klenspänning), extern kontaktfunktion. Överstyr från stopp till lågfart via slutande 
funktion.

18,19 Extern högfart Digital ingång (typ klenspänning), extern kontaktfunktion. Överstyr från stopp eller lågfart till högfart 
via slutande funktion.

20,21 Temperaturgivare, TBLZ-1-25-2 Analog ingång för resistiv givare PT1000

X10 Tryckgivare, TBLZ-1-23 EIA-485, snabbkoppling

X11 Tryckgivare, TBLZ-1-23 EIA-485, snabbkoppling

X12 Manöverpanel EIA-485, internt kopplad

L N PE A B GND A B - - -GND
1 2 4 53

SUPPLY

COM  NO

OP.

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21X10 X117
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5.1.2 Knappar

Knapparnas funktion skiftar beroende på aktuell meny. 
Knapparnas funktion framgår av text/symboler i display-
fönstrets nedre del.

5.1.3 Displayfönster

Displayfönstret har 3 rader. Många menyer har dock flera 
rader och dessa scrollas rad för rad när man trycker på 
knapp PIL NED.  

5. Manöverpanel och menyhantering

5.1 Manöverpanel i MIRU Control

5.1.1 Allmänt

Terminalen är monterad i apparatlådan.

På handterminalen finns en belyst display, 4 st tryckknap-
par samt en lysdiod för indikering. Lysdioden lyser grön 
med fast sken vid normal drift och blinkar röd vid avgivet 
larm. 

4.1 MIRU Control till GOLD
Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio tak-
fläktar med styrutrustning MIRU Control kopplas till ett 
GOLD-aggregat.

Kablar ingår ej i leverans. Partvinnad kabel rekommende-
ras.
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1 st. MIRU Control

Princip för 2-10 st. MIRU Control

GOLD version E: Medlevererad bus-kabel ansluts mellan bus-kontakt märkt 
COM4, på GOLD-aggregatets styrenhet och valfri bus-kontakt på kabeladapter. 

GOLD version D: Medlevererad bus-kabel ansluts mellan valfri bus-kontakt 
märkt Internal EIA 485, på GOLD-aggregatets styrenhet och valfri bus-kontakt på 
kabeladapter. 

Sätts i läge ON för sista enheten på kommunikations-bus

Sätts i läge ON för sista enheten på kommunikations-bus. Övriga skall vara i läge OFF.

Sista fläkten Första fläktenEventuell fläkt 2-9

Kabeladapter TBLZ-1-64

Kabeladapter TBLZ-1-64
GOLD version E: Medlevererad 
bus-kabel ansluts mellan bus-
kontakt märkt COM4, på GOLD-
aggregatets styrenhet och valfri 
bus-kontakt på kabeladapter. 

GOLD version D: Medlevererad 
bus-kabel ansluts mellan valfri bus-
kontakt märkt Internal EIA 485, på 
GOLD-aggregatets styrenhet och 
valfri bus-kontakt på kabeladapter. 
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5.2 Menyträd

Brukarnivå

Servicenivå
Kod krävs, se avsnitt 8.

Larm
Text för

larm
<Återgå	 Reset>

Tryck kod

<Återgå	 >

0 	0	 0	 0

Tid / Datum
Sön 1.1.2010

0:13
<Återgå	 Ändra>

Flöde / Tryck
Tryck Pa	 123
Börv. Pa	 200
<Återgå	 Ändra>

Energi status
SFP. 0.00 kW/m3/s
Effekt: 0 W
<Återgå	 Reset>

Temp. komp.
Temp °C		  25,7

<Återgå	 Ändra>

Grundinställning
Storlek 		  25-28-3-0
Flödesenhet	 m3/s
<Återgå	 Ändra>

Språk/language
Svenska

<Återgå	 Bekräfta>

Programversioner
Styrenhet	 1.0
Display	 1.0
<Återgå	

MIRU Control		  Mån 22:20

HÖGFART

Stopp	 Meny

HUVUDMENY
Tid/Datum
Flöde/Tryck

<Återgå	 Välj>

OBS! Menyernas utseende 
varierar beroende av valda 
funktioner.

Indikerar att MIRUVENT styrs av någon av de externa ingång-
arna stopp, lågfart eller högfart.
Indikerar att MIRUVENT styrs av det interna kopplingsuret, låg- 
eller högfart.

Indikerar att MIRUVENT styrs av externt övervakningssystem 
via extern BUS.

Indikerar larm i klartext
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6. Start-/Huvudmeny
Startmenyn visas normalt om ingen annan meny har valts. 

Automatisk återgång till startmeny sker efter 5 minuter 
från senaste knapptryck.

Innehållet i menyn växlar beroende på vald drifttyp, andra 
funktioner som påverkar det aktuella driftfallet samt even-
tuellt utlösta larm.

Från startmenyn är huvudmenyn åtkomlig genom att 
trycka på knappen för Meny.

Från huvudmenyn är brukarnivå och servicenivå åtkomlig. 
Välj önskad funktion genom att bläddra med pilar och 
tryck på Välj när önskad funktion är markerad.

6.2 Val av språk
När MIRU Control spänningssätts första gången visas en 
språkvalsmeny. Välj önskat språk.

Ändring av språk vid senare tillfälle – eller om man råkade 
välja fel språk – görs i huvudmenyn under språk, se avsnitt 
6.6.

6.3 Ändring av drift
Från huvudmenyn sker start och stopp av takfläkten. 
Växling mellan stoppad takfläkt och automatisk drift är 
möjlig.

Takfläkten skall normalt startas och stoppas via 
handterminalen, ej via säkerhetsbrytaren.

6.4 Ställa in fläktstorlek
Fläktstorlek måste alltid ställas in. Detta utförs i huvudme-
nyn under grundinställning. Fläktstorlek kan avläsas på 
takfläktens typskylt.

MIRU Control		  Mån 22:20

HÖGFART

Stopp	 Meny

Startmeny

HuvudmenyHUVUDMENY
Tid/Datum
Flöde/Tryck

<Återgå	 Välj>



SE.MIRUCONTROL.141219

Reservation för ändringar.6    www.swegon.se

7. Brukarnivå

7.1 Tid/Datum, kopplingsur

Tid/Datum

Aktuellt datum och tid kan ställas in och vid behov juste-
ras. Kopplingsuret tar automatiskt hänsyn till skottår. 

Automatisk växling mellan sommartid/vintertid enligt 
EU-standard är förinställt. Blockering av denna växling är 
möjlig.

Veckoprogram/Tidkanaler

Tider och dagar ställs in när takfläkten skall gå på högfart 
och lågfart. Ej inprogrammerade tider innebär att takfläk-
ten är stoppad (om inte digitala ingångar eller kommuni-
kation är aktiva).

Fyra olika tidkanaler kan ställas in. För samma drifttider 
varje dag i veckan (Mån-Sön) räcker det att programmera 
en tidkanal. Olika drifttider under veckans dagar program-
meras i varsin tidkanal (Mån-Fre, Lör-Sön eller Mån, Tis, 
Ons etc).

Vid drift dygnet runt rekommenderas att digitala ingångar 
används.

Inställningar:

Värde Inställningsområde Fabriksinställning

TID/DATUM
År 2010-2099 2010
Månad Jan-Dec Jan
Dag Mån-Sön (atom.) Automatisk
Datum 1-31 1
Tid 00:00-23:59 00:00
Sommartid Ja/Nej Ja

TIDKANAL 1-4*

Kanal 1-4 Väljes
Period Ej aktiv Ej aktiv

Mån, tis, Ons etc.

Mån-Fre

Lör-Sön

Mån-Sön

Drift Lågfart/Högfart Lågfart

Starttid 00:00-23:59 00:00

Stopptid 00:00-23:59 00:00

* Vid uppkoppling till GOLD sker dessa inställningar via GOLD-aggrega-

tets handterminal eller inbyggda web-sida. I MIRU Controls displayfönster 

kan inställda värden då endast avläsas.

HUVUDMENY
Tid/Datum
Flöde/Tryck

<Återgå	 Välj>

Tid / Datum
Sön 1.1.2010

0:13
Tidkanal

<Återgå	 Ändra>
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HUVUDMENY
Flöde/Tryck

Energi status
<Återgå	 Välj>

Flöde / Tryck
Tryck Pa	 123
Börv. Pa	 200
Flöde m3/s	 345
Driftsnivå%	 100.00
<Återgå	 Ändra>

7.2 Flöde/Tryck
Grundfunktioner ställs in under Grundinställningar 
och värden avläses och ställs in under menygrupp 
Flöde/tryck.

7.2.1 Reglering

Flödesreglering

Med flödesreglering avses att takfläkten håller konstant 
inställt luftflöde. Takfläktens varvtal regleras automatiskt 
så att luftflödet är korrekt.

Konstant luftflöde är fördelaktigt eftersom luftflödet alltid 
är det som har justerats in från början.

Flödet mäts av en extern tryckgivare som monteras i tak-
fläkten. Där finns även mätnipplar för flödesmätning.
Givaren ansluts till styrenhetens BUS-kommunikation. 
Önskat börvärde (separat för lågfart och högfart) ställs in i 
l/s, m3/s eller m3/h.

Man bör dock vara uppmärksam på att allt som innebär 
ökat tryckfall i ventilationssystemet, t ex blockering av don 
och nedmutsning av filter, medför automatiskt höjt varvtal 
i takfläkten. Detta ger högre energiförbrukning och kan 
också innebära komfortproblem i form av ljud.

Funktionen kan begränsas så att fläktvarvtalet ej överstiger 
inställda maxvärden.

Tryckreglering

Luftflödet varieras automatiskt så att konstant kanaltryck 
erhålles. Reglertypen kallas även VAV-reglering (Variable 
Air Volume). 

Tryckreglering används när t ex spjällfunktioner ökar luft-
mängden i delar av ventilationssystemet.  

Kanaltrycket mäts av en extern tryckgivare i kanal som 
ansluts till styrenhetens BUS-kommunikation. Önskat bör-
värde (separat för lågfart och högfart) ställs in i Pa.

Funktionen kan begränsas så att fläktvarvtalet ej överstiger 
inställda maxvärden.

Minflöden, Maxflöden, Lågfart, Högfart

LUFTFLÖDE MINFLÖDE MAXFLÖDE MINSTA STEG FABRIKSINSTÄLLD 
LÅGFART 

FABRIKSINSTÄLLD 
HÖGFART 

MIRU- m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s
25-28-3-0 360 0,10 2025 0,56 25 0,01 540 0,15 1440 0,40
25-31-3-0 425 0,12 2625 0,73 25 0,01 720 0,20 2160 0,60
35-35-3-0 575 0,16 3450 0,96 25 0,01 900 0,25 2520 0,70
35-40-3-0 650 0,18 3875 1,07 25 0,01 1080 0,30 3240 0,90
35-45-3-0 1000 0,28 5900 1,64 25 0,01 1260 0,35 3960 1,10
45-50-3-0 1250 0,35 7400 2,05 25 0,01 1800 0,50 5400 1,50
45-50-1-4 1500 0,42 8900 2,47 25 0,01 2340 0,65 6840 1,90
45-50-1-6 1000 0,27 5700 1,58 25 0,01 1440 0,40 4680 1,30
45-56-1-4 1950 0,54 11400 3,16 25 0,01 2880 0,80 8640 2,40
45-56-1-6 1250 0,34 7300 2,03 25 0,01 1800 0,50 5400 1,50
56-63-1-6 2000 0,56 11800 3,28 25 0,01 2880 0,80 9000 2,50
56-71-1-6 2600 0,70 15100 4,20 100 0,50 3600 1,00 10800 3,00
71-80-1-8 3200 0,90 18400 5,10 100 0.50 4680 1,30 14040 3,90
71-90-1-8 4300 1,20 24000 6,66 100 0,50 5760 1,60 18000 5,00

Lågfart

<Avbryt	 Godta>

Högfart

<Avbryt	 Godta>

Maxfart

100 %

<Avbryt	 Bekräfta>

7.2.1 Avläsning

Används för funktionskontroll. Beroende på vilken/vilka 
tryckgivare som är anslutna kan aktuellt tryck och flöde 
avläsas.

7.2.2 Inställning

Vilka värden som kan ställas in beror på vald funktion 
under Grundinställning samt min- och maxflöden för 
respektive fläktstorlek (se tabell nedan). 

Beroende på vald funktion kan inställning ske i flöde (l/s, 
m3/s, m3/h) eller tryck (Pa).

Vid uppkoppling till GOLD kan inställningar endast ändras 
i GOLD-aggregatets handterminal.

Lågfart
Skall alltid ställas in. 

Högfart

Skall alltid ställas in. 

Maxfart
Ger möjliget till begränsning av takfläktens max-varvtal. 
Fabriksinställning är 100%.
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Temp. komp.

På

<Avbryt	 Bekräfta>

HUVUDMENY
Temp. komp.

Grundinställning
<Återgå	 Välj>

HUVUDMENY
Energi status
Temp. komp.

<Återgå	 Välj>

Energi status
SFP. 0.00 kW/m3/s	
Effekt: 0 W	
7 dagar: 0 kWh
30 dagar: 0 kWh
Totalt: 0 kWh
<Återgå	 Reset>

7.3 Energistatus
Värde för SFP,  aktuellt effektuttag, energiåtgång för de 
senaste sju eller trettio dagarna samt total eneriåtgång 
sedan start kan avläsas.

För avläsning av SFP krävs att tillbehör flöde-/tryckgivare 
TBLZ-1-23 är anslutna och aktiva.

7.4 Temperaturkompensering
Temperaturkompensering av luftflödet kan aktiveras om 
man vill förskjuta luftflödet som en funktion av utetempe-
ratur eller rumstemperatur. 

Vid Flödesreglering förskjuts det aktuella börvärdet för 
luftflöde. Vid tryckreglering förskjuts det aktuella börvär-
det för tryck. 

Aktuell temperatur på ansluten givare visas i °C.
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X = Temperatur  °C

X1
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Y1

Temperaturkompensering enligt fabriksinställning inne-
bär;

Temperatur +10 °C (Brytpunkt X2): Kompensering star-
tar och sker gradvis mellan 0–30 % ned till utetempera-
tur -20 °C.

Utetemperatur -20 °C (Brytpunkt X1): Konstant kompen-
sering sker med 30 %.

Temp. komp.
Temp °C		  25,7

<Återgå	 Ändra>

Inställningar:

Värde Inställnings-
område

Fabriksin-
ställning

Temperaturkompensering Av/På På
Y1, max reducering -100 – +100% 30 %
X1, brytpunkt -40 –  +40 °C -20 °C
X2, brytpunkt -40 –  +40 °C +10 °C
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HUVUDMENY
Programversioner

Servicemeny
<Återgå	 Välj>

HUVUDMENY
Grundinställning
Språk/language

<Återgå	 Välj>

HUVUDMENY
Språk/language

Programversioner
<Återgå	 Välj>

7.5 Grundinställning
Fläktstorlek skall ställas in och flödesenhet kan ändras.
Flödesreglering och tryckreglering kan väljas.

När tryckreglering och flödesreglering är i läge på, styrs 
takfläkten med tryckreglering och samtidigt kan luftflöde 
avläsas. Om tryckreglering är i läge av (och flödesreglering 
i läge på) styrs takfläkten med flödesreglering. Grundinställning

Storlek 		  25-28-3-0
Flödesenhet	 m3/s
Flödesgivare	 PÅ
Tryckreg.giv.	 PÅ
<Återgå	 Ändra>

7.6 Språk/Language
Önskat språk kan ställas in. Detta sker normalt vid första 
uppstart då frågan ÄNDRA/CHANGE? automatiskt visas i 
handterminalen.

Ändring kan dock ske när som helst. 

Språk/language

Svenska

<Återgå	 Bekräfta>

Programversioner
Styrenhet	 1.0
Display	 1.0
<Återgå	

7.7 Programversioner
Här kan aktuella programversioner avläsas.

Inställningar:

Värde Inställnings-
område

Fabriksin-
ställning

Fläktstorlek (se märkskylt) 25-28-3-0
Flödesenhet m3/s, m3/h, l/s m3/s
Flödesreglering Av/På Av
Tryckreglering Av/På På

Inställningar:

Värde Inställnings-
område

Fabriksin-
ställning

Språk English, English
svenska
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HUVUDMENY
Programversioner

Servicemeny
<Återgå	 Välj>

8. Servicenivå
Kod för tillgång till servicenivå är 1112.

Tryck kod

<Återgå	 >

0 	0	 0	 0

SERVICEMENY
Flöde/Tryck

Kommunikation
Bakgrundsljus

<Återgå	 Välj>

SERVICEMENY
Flöde/Tryck

Kommunikation
Bakgrundsljus

<Återgå	 Välj>

Inställningar:

Värde Inställnings-
område

Fabriksin-
ställning

Tryckreg. P 0-1000 10
Tryckreg. I 0-2500 25
Tryckreg. DZ 1-50 3
Flödesreg. P 0-1000 1
Flödesreg. I 0-2500 15
Flödesreg. DZ 1-50 2

8.1 Flöde/Tryck
Reglerparametrar för P-band, I-tid och dödzon kan avläsas 
och ändras för tryck- och flödesreglering (endast parame-
trar för aktiverad funktion visas).

8.2 Kommunikation
Värden för Modbus ID, hastighet, paritet och stop bitar 
kan avläsas och ändras.

Inställningar:

Värde Inställnings- 
område

Fabriksin-
ställning

Modbus ID 1-247* 100
Hastighet 9600/38400/19200 38400**
Paritet Ingen/Jämn/Udda Ingen**
Stop bitar 1/2 1**

* Vid anslutning till GOLD skall Modbus ID vara:

 Fläkt Modbus ID
 1 100
 2 101
 3 102
 4 103
 5 104
 6 105
 7 106
 8 107
 9 108
 10 109

** Vid anslutning till GOLD skall värde vara lika med fabriksinställning.
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9. Automatisk funktion
Nollpunktskalibrering är en automatisk funktion som 
utförs när fläktmotorn varit stoppad i minst 3 minuter. 
Texten Nollpunktskalibrering visas då i displayen.

SERVICEMENY
Flöde/Tryck

Kommunikation
Bakgrundsljus

<Återgå	 Välj>

8.3 Bakgrundsljus
Värde för displayens ljusstyrka kan avläsas och ändras.

Inställningar:

Värde Inställnings- 
område

Fabriksin-
ställning

Ljusstyrka 0-100% 80%
Fördröjning Alltid av/1-30 min/ 

alltid på
5 min.

La
rm

 N
r

Larmtext
Funktion

Stopp För-
dröjning

Återställ-
ning

0=Drift   s=sekund M=manuell

1=Stopp   m=minut A=automatisk

1 FLÄKT UTLÖST
Fläktens motorstyrning (VFD) har utlöst larm

1 10 s M

2 FLÄKT KOMM. FEL
MIRU Control uppnår ej korrekt kommunikation med 
takfläktens motorstyrning.

1 10 s A

3 FLÖDESGIVARFEL
MIRU Control uppnår ej korrekt kommunikation med 
flödes-/tryckgivare.

1 10 s A

4 TRYCKGIVARFEL
MIRU Control uppnår ej korrekt kommunikation med 
kanaltryckgivare.

1 10 s A

5 TEMPERATURGIVARFEL
MIRU Control erhåller ej korrekt signal från 
temperaturgivare. 

0 10 s A

6 FLÖDE/TRYCK AVVIK.
Luftflödet/trycket avviker kontinuerligt mer än +/- 20% 
från sitt börvärde. 

0 20 m M

10. Larmbeskrivning
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11. Igångkörningsprotokoll
Företag

Handläggare

Kund Datum SO-nr:

Anl. Objekt/Takfläkt Individnr:

Anl.adress Typ/storlek Programversion:

Kopplingsur, aktuell tid inställd

Annan styrning

Sommartid Ja Nej

Finns även i digital form på www.swegon.se(com)
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

Flöde/tryck
Flöde lågfart 1) 1)

Flöde högfart 1) 1)

Tryck lågfart Pa 100

Tryck högfart Pa 200

Maxfart fläktvarvtal (%) 100%

Temperaturkompensering X Av På Av På

Max. reducering Y1 (%) 30

Brytpunktpunkt  X1 (°C) -20

Brytpunktpunkt  X2 (°C) 10

Grundinställningar
Fläktstorlek 25-28-3-0

Flödesenhet m3/s

Flödesreglering X Av På Av På

Tryckreglering Av X På Av På

Språk/Language
Språk English

Kommunikation
Modbus ID 2) 100

Hastighet 38400

Paritet Ingen

Stop bitar 1

Tidkanal 1
Period X Ej aktiv Lågfart Mån Ej aktiv Lågfart Mån

Lågfart Tis Lågfart Ons Lågfart Tis Lågfart Ons

Lågfart Tor Lågfart Fre Lågfart Tor Lågfart Fre

Lågfart Lör Lågfart Sön Lågfart Lör Lågfart Sön

Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön

Lågfart Mån-Sön Högfart Mån Lågfart Mån-Sön Högfart Mån

Högfart Tis Högfart Ons Högfart Tis Högfart Ons

Högfart Tor Högfart Fre Högfart Tor Högfart Fre

Högfart Lör Högfart Sön Högfart Lör Högfart Sön

Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön

Högfart Mån-Sön Högfart Mån-Sön

Starttid tim:min 00:00

Stopptid tim:min 00:00

1) Se avsnitt 7.2. 	 2) Se avsnitt 8.2.
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

Tidkanal 2
Period X Ej aktiv Lågfart Mån Ej aktiv Lågfart Mån

Lågfart Tis Lågfart Ons Lågfart Tis Lågfart Ons

Lågfart Tor Lågfart Fre Lågfart Tor Lågfart Fre

Lågfart Lör Lågfart Sön Lågfart Lör Lågfart Sön

Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön

Lågfart Mån-Sön Högfart Mån Lågfart Mån-Sön Högfart Mån

Högfart Tis Högfart Ons Högfart Tis Högfart Ons

Högfart Tor Högfart Fre Högfart Tor Högfart Fre

Högfart Lör Högfart Sön Högfart Lör Högfart Sön

Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön

Högfart Mån-Sön Högfart Mån-Sön

Starttid tim:min 00:00

Stopptid tim:min 00:00

Tidkanal 3

Period X Ej aktiv Lågfart Mån Ej aktiv Lågfart Mån

Lågfart Tis Lågfart Ons Lågfart Tis Lågfart Ons

Lågfart Tor Lågfart Fre Lågfart Tor Lågfart Fre

Lågfart Lör Lågfart Sön Lågfart Lör Lågfart Sön

Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön

Lågfart Mån-Sön Högfart Mån Lågfart Mån-Sön Högfart Mån

Högfart Tis Högfart Ons Högfart Tis Högfart Ons

Högfart Tor Högfart Fre Högfart Tor Högfart Fre

Högfart Lör Högfart Sön Högfart Lör Högfart Sön

Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön

Högfart Mån-Sön Högfart Mån-Sön

Starttid tim:min 00:00

Stopptid tim:min 00:00
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

Tidkanal 4

Period X Ej aktiv Lågfart Mån Ej aktiv Lågfart Mån

Lågfart Tis Lågfart Ons Lågfart Tis Lågfart Ons

Lågfart Tor Lågfart Fre Lågfart Tor Lågfart Fre

Lågfart Lör Lågfart Sön Lågfart Lör Lågfart Sön

Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön Lågfart Mån-Fre Lågfart Lör-Sön

Lågfart Mån-Sön Högfart Mån Lågfart Mån-Sön Högfart Mån

Högfart Tis Högfart Ons Högfart Tis Högfart Ons

Högfart Tor Högfart Fre Högfart Tor Högfart Fre

Högfart Lör Högfart Sön Högfart Lör Högfart Sön

Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön Högfart Mån-Fre Högfart Lör-Sön

Högfart Mån-Sön Högfart Mån-Sön

Starttid tim:min 00:00

Stopptid tim:min 00:00

Funktioner nedan kan endast ställas in i GOLD-aggregatets handterminal

Fläkt Nr.            2) X Ej aktiv Parallell start Ej aktiv Parallell start

Parallell låg/högfart Parallell låg/högfart

Parallell start och låg/högfart Parallell start och låg/högfart

Balansfunktion X Ej aktiv Tilluft Ej aktiv Tilluft

Frånluft Frånluft

2) Se avsnitt 8.2.
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