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1. Allmänt
Givaren är avsedd för väggmontage och är försedd med 
skruvplintsanslutning för kabel.

2. Användningsområde
Utegivaren är avsedd för mätning av utelufts- eller rums-
temperatur. Används för att förskjuta börvärdet för tryck 
eller flöde.

3. Montering
Givaren monteras på yttervägg med två skruvar. Observera 
att givaren skall monteras med kabelgenomföring nedåt. 
Givaren monteras på ett representativt mätställe. Undvik 
störkällor som tex. direkt solstrålning, utblåsning av avluft 
och dylikt.

Installationsanvisning 
Temperaturgivare, TBLZ-1-25-2/MIRUVENT

4. Tekniska data
Mått (BxHxD)			   52x55x27 mm
Kapslingsklass			   IP 43
Mätområde			   -50 °C  – +70 °C

TBLZ-1-25-2
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5. Elektrisk anslutning
Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt 
gällande föreskrifter.

MIRU Control

Temperaturgivare
TBLZ-1-25-2

Max längd 100 m 
Kabelarea min 0,5 mm²


