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AWG24

A è 5 
B è 6

1  2  3 1  2  3

1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 24
RJ12RJ12

- + C Gnd - + C Gnd G G0
3.23.1

Modbus 2 Modbus 1 . PWR

G G0

Mb 1
Mb 2

WISE / CONDUCTOR

GOLD

MODULAR 6/6 RJ12

COM 5 è EIA 485

3 WISE/CONDUCTOR

4 GOLD
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MODULAR 8/8 RJ45 
ETHERNET è BMS

BMS – ETHERNET TCP/IP 
Modbus, BACnet

AWG24

A è - 
B è ++ -

BMS – Modbus RTU

6 230 V

5 BMS

230 V AC 10 A

L1 N PE


